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Bundesamt für Strahlenschutz 

Genehmigungsunterlagen 

Konrad 

EG 39 

Gesamte Blattzahl dieser Unterlage: 104 Blatt 

Die Obereinstimmung der ,entehe11d"1\ 
Abschrifl • a~silw~e,..,•eiseA Ab,el:l,i+t-, 
Fo1oleop1e mit der Urschrift wird beglaubigt. 
Hannover, den 

1 5. Jan. 98 
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BfS Bundesa1nt fiir Stral1Ienschutz 

Deckblatt 001 
Seite: 

EG 39 Stand: 31.01 .97 

Titel der Unterlage: 

Planunterlagen Endlager Konrad, Tagesanlagen Schacht Konrad 1, Sehachthalle einschließlich Anbauten 
(Ordner (1.02), BW.-Nr. 1 

Ersteller: 

DBE 

Stempelfeld: 

Unter\age st1mmt 

mit Original überein 1 

"Sa, 
t} h~ /1.rchiv Peine 
~~ 

(@ 

Freigabe für Behörden: 

Textnummer: 

Freigabe im Projekt: 

Diese Unterlage unterliegt samt Inhalt dem Schutz des Urheberrechts sowie der Pflicht zur vertraulichen Behandlung auch 

bei Beförderung und Vernichtung und darf vom Empfänger nur auftragsbezogen genutzt. vervielfältigt und Dritten zugänglich 
gemacht werden. Eine andere Verwenduno und Weiteroabe bedarf der ausdrücklichen 7w:tirnmuna de~ RIS 



BfS Bundesa1nt fiir Stral1lenschutz 

Revisionsblatt 002 
Projekt ; _ PSP·El•m~nl • 1 Obj.Kenn. 1 ~ulgabe I UA ' lfd.Nr. 1 Rev. 

NAAN ~~NNN ~!N~N N!:' NN N N I XAAXX ! AA [NNNN f NN 

9K : 4161 1 FC !GHI 001s j oo 

Titel der Unterlage: 

EG 39 

Seite: 
II 

Stand: 28 06.85 

Planunterlagen Endlager Konrad. Tagesanlagen Schacht Konrad 1, Sehachthalle einschließlich Anbauten 
(Ordner (1 .02), BW.-Nr. 1 

Rev. 
Rev.-Stand 

Datum 
UVST 

01 15.12.88 SE-B 

02 10.05.90 ET-B 

03 28.09.93 ET-8 

04 28.08.94 ET-B 

05 31.10.94 ET-8 

06 01.03.95 ET-B 

07 31 .01 .97 ET-8 

Prüfer rev. Kat. 
(Kürzel) Seite •) 

•) Kategorie A „ redaktionelle Korrektur 
Kategorie V = verdeutlichende Verbesserung 
Kategorie S = substantielle Revision 

Erläuterung der Revision 

siehe Revision ·01 der DBE auf Blatt 2 von 47 
EG 04 ersetzt durch EG 39 

siehe Revision 02 der DBE auf Blatt 2 von 47 

siehe Revision 03 der DBE auf Blatt 2 und 2a 

siehe Revision 04 der DBE auf Blatt 2b 

siehe Revision 05 der DBE auf Blatt 2b 

siehe Revision 06 der DBE auf Blatt2b und 2c 

siehe Revision 07 der DBE auf Blatt 2d 



003 
Blatt: 1 

DECKBLATT Stand: 31.01.97 

Projekt: Projokt PSP·Element Obj.Kenn. Funktion Komp. Baugr. Aufgabe UA ~ld.Nr. 

NAAN NNNNN N N NNN NNNNNN NNAA A NN AA NN NA AANN X AAXX AA NNNN 
Konrad 

9K 4161 ZAC FC LA 0001 
Titel der Unterlage 

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 
Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst, BW.-Nr. 1, Ordner 1.02 
Erstelle1/Unterschrift: -
Stempelfeld: 

KSP 
31.01.1997 

Freigabe DBE-UVST 
Datum / Unterschrift 

Gepr 

Freigabe DBE-PL 
Datum/ Unterschrift 

Rov. 

NN 

07 



,,_ 
( 

004 

2 
REVISIONSBLA TT Stand: 

~00: 
NAANINNNNNNNNNNINNNNNNINNAAANN AANNNA j AANN XAA•X I AA NNNNINN 

03 .85 9K 14161 1 ZAC 1 FC lLA 0001 I/ 
n,,1 der Unterlage 
Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 -
Sehachthalle einschl. Anbaur.en und Fördergerüst, BW.-Nr. 1, Ordner 1 .02 

Rw.1 Revc:::r- 1 v:::- 1 rw. Seite 

01 tl.S.12.88 TSK Alle 
KSP 

02 l0.05.90 T-TM Alle 

1, 2 . 

3 

4-7 

8 

9 

10 

Anläge l 

36 

Anlage 2 

Anlage3,4 

03 29.09.93 TSK Alle 
KSP 

1/2 

2/2a 

3 

~ •) Kmgone A • r9daklionl6le KorMk1ut 
:: ~V• ve~ Velt>ewwwung 

I Kat.., 1 
R 
s 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

s 

R 

s 
R 

R 

R 

R 

R 

R 

Erläuterung der Rewi~n 

fortlaufende Seitennumerierung 
Kennzeichnungsleiste 
Weitere Änderungen siehe Seite 6-7 

PTB-LOgos entfällt 

Titel der Unterlage ergänzt 

Bauherrnbezeichnung 

Zeichnungskodierung Fremd in Eigen 
Textänderungen 

Ordner l.0OA ersetzt durch Wasser
rechtsantrag, 1.09 entfallen 

Stadtkartenausschnitt entfällt 

Zusatz Anlage 1 

Gesamtüberarbeitung 

Zeichnungs-Nr. und Kennzeichnungs
leiste in Anlagen geändert 

Sammelbehälter für Grubenwässer 
entfallen, redaktio~elle Oberarbei
tung 

redaktionelle Über, .~;bei tung 

Fortlaufende Seitennumerierung 
"Seite" in "Blatt" geändert 

Titel der Unterlage geändert, 
bei BW.-Nr. entfällt die· ~lammer 

Neues FoI:lllular 

Titel der Unterlage geändert, 
"EL.-Nr. 8093" neu einget ~i . 

-~((I r,0,_. 

~ J ,ftl~ W"'°' -?<i>/ Fortsetzung der Revisi ~' ~i;; i \ 
Blatt 2a t ti_J\:~ ~ . 

. ~ i lJ..;°'!'lt, ~ 

i l<a1IIOOril S • IUbmntillle Änderung 
> Mtnmiiii4 i.lli der ~ s miiuln E,tiutelvngen anoegebln w-den 
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005 
81d: 

REVISIONSBLA TT • ..,.. ..... 
HAAN NNHHHHHHHH NHHHHH NNAAANN AANNNA AANH IAAXI AA NHNN I NN '. 

03. 85 91< 4161 ZAC FC LA 0001 1/ 
Trteldtf~ 

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 
Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst, BW.-Nr. t, Ordner 1. 02 

s-. ~- Wfal'lt. 
Datum Swllt 

. 

1 

rev. Seite 

2a 
4 

4/ 5 

5 

6/ 7 

8 

9 

Anlage l 

12-30 

32-51 

52 

Anlage 
2-18 

54-80 

;;: , ~ R • ~ t<.omlcM 

Kat, 

R 
R 

Etläutening det ~ 

Zusätzliches Reviaionsblatt 
Titel der Unterlage geändert 
Auflistung der Änderungen - entfällt-
Pkt. l Titel geindert 
Pkt. 3 •tnlersicht• entfällt 

bei Anlage entfällt "Nr." 
Pkt. 4 " .•. nach DIN 277" nachgetragen 

" ••• Bruttorauminhalte" ergänzt 
R Pkt. 5 von Blatt 5 auf Blatt 4 . 

libertragen 
R/ S Pkt. 6 Anlage 2-18 neu eintragen 

bei Anlage entfällt "Nr." 
Fremd in Eigenkennzeichnung 

R 

R 

R 

s 
s 
s 

s 

s 

s 

Blattzahl und Gesamtzahl neu einge
tragen 

Auflistung der Änderungen Stand 12/88 
gegenüber Stand 03/85 entfällt er
satzlos 

Ordner 1.02 Titel ergänzt 
Ordner 1.08 Titel geändert 

Pkt. 1 Titel gelndert 

Gesamtüberarbeitung 

Gesamtüberarbeitung 

Gesamtübe~arbeitung 

Gesamtüberarbeitung .. 

Neuer~tellung 

Gesamtüberarbeitung 

::: KallgarteV•~~ 

>
i KatlQOMS•---•lillle~ 

Mllld1•1nebetdlf~Smüwn~a,~--_, 



006 
Blatt: 2b 

REVISIONSBLATT 

Revisionsst. 00: Projekt PSP-Element Obj.Kenn. Funktion Komp. Baugr. Aufgebe UA Ud.Nr. Aev, 

NAAN NNN N NNNNNN N NNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAA X X AA NNNN NN 

03.85 
9K 4161 ZAC FC LA 00011/ 

Titel der Unterlage 

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 
Schachtnalle einschl. Anbauten und Fördergerüst, BW. -Nr. 1, Ordner 1.02 

Rev. Revisionsst. 
Datum 

04 26.08.94 

05 31.10. 94 

06 01.03. 95 

verant. 
Stelle 

KSP 

KSP 

2b 
3 
4 
5 

8 

9 

rev. Seite 

Anlage 4 

3 
5 

Anlage 
4,5,6,8,9, 
16,18 

T-KT2 2c 
3 
4 

.. 

5 

9 

34,35 
35 

36 

37 

43 

48 
49 
50 

Anlage 1 

Kat. *) Erläuterung der Revision 

R Zusätzliches Revisionsblatt 
R Neue Unterschriften 
R Revisionsblatt 2b 
R Anlage 4 neuer Rev. Stand 

Gesamtblattzahl 100 
R Ordner 1.00 Bd. I und Bd. II 
R Ordner 1.01 Bd. I und Bd. II 
R Gesamtüberarbeitung 
S Brandwand in Achse 1 entfällt 

R Neue Unterschriften 
R Anlage 4, 5, 6, 8, 9, 16, 18 

neuer Rev. Stand 
S Änderungen siehe Anlagen 

(Rev.-Leiste) 

R 
R 
R 
R 
R 
R 

R 

R 
R 

R 

R 

R 

R 
R 
s 

R 

zusätzliches Revisionsblatt 
Neue Unterschriften 
Anzahl der Revisionsblätter geändert 
Anlage 1 neuer Rev.-Stand 
Anlagen 3-9,11,13 und 18 neuer Rev. -Stand 
Hinweis "(siehe Plan Konrad)" in "(siehe 
Ordner 1.00)" geändert 
Im Inhaltsverzeichnis Ordner 1.00 An lage 15 
ergänzt 
Verwei s auf EU 145.1 hinzugefügt 
Rammschutzvorrichtung: Verweis auf Anl. 4 
(EG 39) 
Auslegung der Entrauchung durch Zitat der 
zutreffenden DIN präzisiert 
Pkt. 3.5.5 Hinweis entfällt 
Pkt. 4.1 "Allgemeines Gerät" entfällt 
Pkt. 4.1 zitierte Unterlage mit "BfS- KZL und 
EU- Nr. " ergänzt 
Pkt. 3.2. 1 zitierte Unterlage mit "BfS-KZL 
und EG- Nr." ergänzt 
"DIN" ergänzt 
VDE- und DIN-Nr. aktualisiert 
Bewertung des Kransachve:~s ·· *~ tfä ll t 

°> !'l ~"3, 

9K/4161/ZAC/FC/TF/0001/0 -l hf,n~~ ~'-
- Anpassung an Lageplan ~ Ztf/RD/Ot l i~3 

( EG 46, An 1 age 1) -::> / • 
~ 1--.,,-) K.J.a-te-go-r-ie_R_=_r-ed....1a_kt-io-ne_ll_e -Ko.1...rr-ekt_u_r ___ ....L.._...J.... ______ .,;;._ ______ _ --- ,,/-+------t 
;:: Kategorie V = verdeulllchen~e Verbesserung 
-.. Kategorie S = substantielle Anderung 
:l Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden 
> ,._ ____________________________________ .... 



007 
Blatt: 2c 

REVISIONSBLATT 

Revlsionsst. 00: Projok1 PSP•Elemenl ObJ.Kenn. Fun1<Uon Komp. Beug,. Aufgabe UA Ud.Nr. Rev. 

NAAN NNNNNNNNNN N N NNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA N NNN NN 

03.85 
9K 4161 ZAC FC LA 0001 I 

Titel der Unterlage 

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 
Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst, BW. -Nr. 1, Ordner 1.02 

Rev. 
Revisionsst. verant. 

Datum Stelle 

06 01.03. 95 T-KT2 

rev. Seite Kat.") 

Anlage 3 
R 

s 

Erläuterung der Revision 

9K/4161/ZA/FC/TB/0002/01 
- Hinweise auf Brandschutz in der Legende 

entfernt 
- Angaben zum Brandschutz ausschließlich in 

EU 145. 1, Anlage 2, 
9K/4161/ZAC/F/RY/0003/01 
Angaben "F-90-Abschottung, T-90" entfernt 

Anlage 4 9K/4161/ZA/FC/TB/0003/03 

Anlage 5 

Anlagen 
6-9, 11 und 
18 

Anlage 13 

R - Hinwe ise auf Brandschutz in der Legende 
entfernt 

S Angaben zum Brandschutz ausschließlich in 
EU 145.1, Anlage 2, 
9K/4161/ZAC/F/RY/0004/02 
Angaben "T-30, T-90, ROT, F-90 11 entfernt 

R Rauch- und Wärmeabzugsanlagen ergänzt, 
Abgleich mit Anlage 6 

R an Achse 1 Maßkette entfernt, Maßkette in 
EG 25, Anlage 4 enthalten 

9K/4161/ZA/FC/TB/0004/02 
R - Hinweise auf Brandschutz in der Legende 

entfernt 
S - Angaben zum Brandschutz ausschließlich in 

EU 145 . 1, Anlage 2, 
9K/4161/ZAC/F/RY/0005/02 

R 

R 

Angaben "T-30, W-90, G-30 11 entfernt 

9K/4161/ZA/FC/TB/0005/02 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0007/0l 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0008/02 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0009/02 
9K/4161/ZA/FC/TB/0007/0l 
9K/4161/ZA/FC/TB/0014/02 
- Hinwe ise auf Brandschutz in der Legende 

entfernt 

9K/4161/ZA/FC/TB/0009/01 
11 Legende:Darstellung der Neubaumaßnahmen 
siehe Blatt 3" entfernt, da · ~;-'~ _ser Hin
weis auf ke ine G- Unterla ~~ z1e ~~ 

f db ) 
~ ~~ 

*) Kategorie R = redaktionelle Korrektur 
Kategorie V = verdeutlichenge Verbesserung 
Kategorie S = substantielle Anderung 

gi Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden 
> L-______ ....;. ______ ....;.. _ __,;~------------------
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Blatt: 2d 
REVISION.SBLATT 

Revlsionsst. 00: Projel<t PSP·Eloment Obj.Kenn. Fun1<1lor, Komp. Baugr. Aufgab<> UA Ud.Nr. Rev. 

NAAN NNNNNNNNNN N NNNNN NNAAA N N AANNNA AANN XAAXX AA NNNN NN 

03.85 
9K 4161 ZAC FC LA 0001 :/ 

Titel der Unterlage 

Planunterlagen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1 
Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst, BW. -Nr. 1, Ordner 1.02 

Rev. Revisionsst. verant rev. Seite Datum Stelle 

07 31.01.97 T-KT2 2d 
3 
4 

5 

Anlage 1 

Kat.") 

R 
R 
R 
R 
R 

R 

Erläuterung der Revision 

zusätzliches Revisionsblatt 
Neue Unterschri ften 
Anzahl der Rev is ionsblätter geändert 
Anlage 1 neuer Rev.-Stand 
Blattzahl und Gesamtblattzah l der Unterlage 
geändert 

9K/4161/ZAC/FC/TF/0001/03 
- Anpassung an Lagep l an 9K/Z/F/R0/0014/04 

(EG 46, An lage 1) 

-

") Kategorie R = redaktionelle Korrektur 
Kategorie V = verdeutlichenge Verbesserung 
Kategorie S = substantielle Anderung 
Mindestens bei der Kategorie S müssen Erläuterungen angegeben werden 
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1 
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.. 
Projekt PSP-Element Obj.Kenn. Funktion Komp. 8BJJgr. Aufgabe UA Ud.Nr. Rev. AL 
NAAN NNNNNN N NNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA N N N N NN uu DBE -l 

9K 4161 ZAC FC LA 0001 07 il 
Blatt 3 

0 0 9 
1, 

ORDNER 1.02! 1 

PLAN UNTERLAGEN 

· KONRAD 
l1 TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 1 

SCHACHTHALLE EINSCHL. ANBAUTEN 
, jUND FÖRDERGERÜST 
BW.-NR. 1 

Rev . 07 

BAUHERR DATUM 
BUNDESREPUBLIK· DEUTSCHLAND, VERTRETEN 
DURCH DEN PRÄSIDENTEN DES BfS, 
SALZGITTER 31.01. 97 

ENTWURFSVERFASSER 

II TSK, BRAUNSCHWEIG 31 .01.97 

EL.-NR. 8093 

l 11 



Projekt PSP·Eloment Obj.Kenn. Funktion Komp, 

NAA N NNNNNNN N NN NNNNNN NNAAANN AANNNA 

9K 4161 ZAC 

Ordner 1.02 
Pl anunt.erl agen 

Konrad 
Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst 
BW. - Nr. 1 

Inhaltsverzeichnis 

Deckblatt 

Revisionsblatt 

Deckblatt Titel 

Inhaltsverzeichnis 

Auflistung der Änderungen "entfä l lt" 

1. Deckblatt 
Gesamtübersicht Ordner 
Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

2. Deckblatt 
Inhaltsangabe Ordner 1.00 

3. Deckblatt 
Lageplan Konrad 1 
Übersichtsplan 
9K/4161/ZAC/FC/TF/0001/03 
(Lagepläne siehe Ordner 1.00) 

4. Deckblatt 
Berechnung der Flächen und Rauminhalte 
nach DIN 277 

Nettogrundrißflächen 
Bruttogrundrißflächen und Bruttorauminhalte 

5. Deckblatt 
Baubeschreibung 

Baukonstruktionen 
Technische Ausrüstung 

Baugr. Aufg&De 

AANN XAAXX 

FC 

UA Ud.Nr. Rev. ..JIL · 
AA NNNN NN '519 DBE 
LA 0001 07 iJ 

Blatt 

1 

2 - 2d 

3 

4 - 5 

6 - 7 

8 

9 

10 

Blatt 4 

0 1 0 

1 Rev. 07 

Anlage 1 1 Rev. 07 

11 

12 - 17 
18 - 30 

31 



Ptojek1 

HAA N 

Obf.Konn. Funk1ion Komp. Baugr. Aufga.bo 

NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AA NN XA A X X 

9K 4161 

Ordner 1.02 Planunterlagen 

6. Deckblatt Planverzeichnis 
Bauzeichnungen 

Erdgeschoss± 0.0 - Istzustand -
9K/4161/ZA/FC/TB/0015/00 

Untergeschoss -2.2 -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0002/01 . 

Erdgeschoss± 0.0 -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0003/03 . 

ZAC 

Ebenen +6.00, +8.60
6 

+12.40 -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/OO 4/02 

Ebene +18.34 mit Dachaufsicht -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0005/02 

Schnitt A-A 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0007/01 

Schnitt B-B 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0008/02 

Schnitt C-C, D-D 
9K/4161/ZAC/FC/TB/0009/02 

Ebenen -Istzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0006/00 

Ebenen -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0007/01 

Führungsgerüst -Ansichten-
9K/4161/ZA/FC/TB/0008/00 

- Istzustand-

Führungsgerüst -Ansichten-
9K/4161/ZA/FC/TB/0009/01 

-Endzustand-

Übersicht - Istzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0010/00 

Übersicht -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0011/00 

Ansicht Nord-Ost - Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0012/01 

Ansicht Süd-West -Endzustand-
9K/4161/ZA/FC/TB/0013/00 

Ansichten Nord-West/Süd -Ost -Endzustand -
9K/4161/ZA/FC/TB/0014/02 ' 

Deckblatt 
Nachweis des Wärmeschutzes 

Nachweis des Wärmeschutzes 

Blattzahl dieser Unterlage: 
Gesamtblattzahl ei nschl. Anlagen: 

84 
102 

FC 

Nachweis der Stellplätze 
Betriebsbeschreibung 
Berechnung GRZ und BMZ !

siehe Ordner l.OOl 
siehe Ordner 1.00 
s i ehe Ordner 1.00 

UA Ud.Nr. ' R<r,. ~ 

AA NN NN NN {91_9 DBE 
LA 0001 07 f'i 
Ü 1 1 Blatt 5 

Blatt 

52 

Anlage 2 

Anlage 3 

Anl age 4 

An lage 5 

An l age 6 

An lage 7 

Anlage 8 

Anlage 9 

Anlage 10 

An 1 age 11 

Anlage 12 

Anlage 13 

Anlage 14 

An lage 15 

An lage 16 

An l age 17 

An l age 18 

53 

54 - 80 



gro,..i PSP•fl-t 001 ,<.enn FunktlOn l(cmoonen11 8 &ugruooe ..,urgaoe VA 1..ra Nr ..... ., NAAN NNNNMNMNNN NNNNNN NNA.lANN A.\NNNA .l. A ,"'4 N X ,l ~ X )C .& A NN N N "" DBE 
9K 416 1 ZAC FC LA 0001 03 

Blatt 6 

0 1 2 
. 

Auflistung der Änderungen Stand 12/88 

gegenüber Stand 03/85 entfällt ersatzlos 

.. 

-
-~\'i'-t mit Or. 
~ <?,;; 

. f CH'~~~ 
(' -· I I ( .... 

r . 



"'9taltl ""'•l'-t ODI l(..,n f:uf'lltlOn K-• Beuq,uDOO ... ,~ ~ ~IG."' " .. et NA AN NNNN"'INN"'-HH NN,..NNN NNAAIANl'II 4ANNN4 lt.ANN X A A. JC X 4 4 "( N f't ""f .. " DBE 
9K 4161 ZAC FC LA 0001 OJ 

Blatt 7 

1 
1 
1 

01 3 
i 
j 
! 

1 

1 

1 

Auflistung der Änderungen Stand 12/88 

gegenüber Stand 03/85 entfällt ersatzlos 

' 
' 
: 

1 

. 

-
. ~~t mit Or,: 1 

~ ' :0-2 1 

t~ db 1 
1 c , ,,, tl?.t 

? t ~ 

"lrc1 ~ -



J 

' ' 

~ 1 ,........ 1 oai.-. 1 ,_ 1 -.. .... 1 -...... 1 u,t. f ua.111'. ' ""· • 

NAAN t NNHNNNM~WNINMHNHN t NNAAANN I AANMNA 1 AANH t XAAXX I AA I HHHH "" DBE 
91< ·4161 ZAC ; FC I LA I0001 I04 

Blatt 8 

01 4 
GESAMTÜBERSICHT ORDNER 
TAGESANLAGEN SCHACHT KONRAD 1 

1 

ORDNER INHALT 

1.00 

Bd. l Baugrundstück und Außenanlagen 
Bd. 2 Baugrund~tück und Außenanlagen 

1.00 A Ersetzt durch Wasserrechtsantrag 

1.01 

Bd. I Grundstücks- und Gebäudeentwässerung 
Bd. II Grundstücks- und Gebäudeentwässerung 

1.02 Sehachthalle einschl. Anbauten und 
Fördergerüst 

1.03 ve~altungs- und Sozialgebäude 

1.04 Wachgebäude 

1.05 Materialwirtschaft 

1.06 Fördermaschinengebäude Nord 

1.07 Werkstatt mit Schalthaus einschl. 
Diese löllager mit Tankstel le 

1.08 Heizzentrale 

1.09 entfal len 

1.10 Fördermaschinengebäude Süd 

1 
Rev. 

04 

1 
Rev. 

04 

Bw. -Nr. 1 

Bw. -Nr. 2 

Bw.-Nr. 4 

Bw. -Nr. 7 

Bw.-Nr. 8 

Bw . -Nr. 9/11 

Bw. -Nr. 10 
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II 

~ 

II 

II 

Projekt PSP-Element Obj.Kenn. Funktion Komp. Saug,. Aufgabe 

NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX 

9K 4161 ZAC FC 

INHALTSANGABE ORDNER 1.00 

Konrad 1 Baugrundstück und Außenanlagen Band 1 -

1. Gesamtübersicht Ordner Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

2. 

3. 

4. 

5 . 

6. 

6.1 

6.2 

Hinweis auf Betrieb, betriebliche Anlagen 
sowie Emiss-ionen nach Bundesimmissionsschutzgesetz 

Hinweis zum Brandschutz über Tage 

Hinweis zur Lagerung wassergefährdender Stoffe 

Hinweis zur Erschließung 

Anlagen 

Anlage 1 Lagepläne-Grundstück 

Anlage 2 Verkehrsanbindung 

6.3 Anlage 3 Beschreibung der Abwasserentsorgung Konrad 1 

0 1 5 

6.4 Anlage 4 Beschreibung der Trinkwasserversorgung Konrad 1 

6.5 

6.6 

Anlage 5 Beschreibung der Löschwasserversorgung Konrad 1 

Anlage 6 Versorgung mit Elektrizität Konrad 1 

6.7 Anlage 7 Versorgung mit sonstigen Medien Konrad 1 

Anlage 8 Verkehrsanlagen-Gelände 6.8 

6.9 Anlage 9 Beschreibung der Wärmeerzeugeranlagen Konrad 1 

6.10 Anlage 10 Einfriedung 

Konrad 1 

6.11 

6.12 

6.13 

6.14 

Baugrundstück und Außenanlagen Band 2 

Anlage 11 Medienkanäle 

Anlage 12 Winkelstützmauer 

Anlage 13 Außenanlagen-Fundamente 

Anlage 14 Abbruch Bauwerke 

6.15 Anlage 15 Betriebsbeschreibungen 

--·- - -

Blatt 9 

2 
1 
1 

1 

j Rev. 06 
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9K 4161 ZAC 
1 FC LA 0001 03 

1 Blatt 10 3 

1 
► 1 

f. 

Laqeplan Xon.rad 1, Öberaichtaplan Anlage 1 
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S chachthalle ZZB 
Ver waltungs- und Sozialgebäude ZRC 
Ver waltungsgebäud e ZRL 
Wachgebäude ZZB 
Förder maschinengebäude Süd ZWT 
Band- und Verl adeanlage 01 ZWK 
Ma terialwirtschaft sgebäude 01 ZQA 
Fördermaschinengebäude Nord ZRD 
Werkstatt mit Schal thaus ZZM 
Tankstelle 01 ZTG 

-♦---
1 

Q, ..... 

~ 

. 0 1 7 

----

~-ri==,-,1 ~ 

Freifläche Materialwirtschaft 
Regenwasserrückhal t ebecken 
Kläranl~ge 
Parkplatz 
Wetters t ation 
Zaun 
Heizöllager 
Wasserzählschach t 
Winkelstützmauer 

Heizzentrale 

Lagep lan Konrad 1 
-Ubersichtsp l an
Verkleinerung von 

9 K / Z / F / R D / 0 0 1 4 / 0 4 ~\ mit o,;g, . 
~~ ~<i'/ 
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......... ............ Ollt.lCIM. Punlllloft, "-- .... 
HAAN NNNNNNNNNN NNNNNH NNAAANN AANNNA AANN 

9K 4161 ZAC - --

K1 - BW.-Nr. 

Berec~nung der Flächen und Rauminhalte 
nach DIN 277 

Nettogrundrißflächen: 

Bruttogrundrißflächen 
und Bruttorauminhalte : 

..... UA UIL Nr . 

XAAXX AA NNNN 

FC LA 0001 

.... ... 
03 

Blatt 

Blatt 

Blatt 11 

0 1 8 

12 - 17 

18 - 30 

.-



Pro~ PSP·E-nl Ol)j. KeM , F""ICIOI Kompot>er!le Baugru;,oe Aufgabe I VA 1 LICI. Nr. 1 R ... 

N""N NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNN" ""NN x ... .,.,o<! "'- I NNNN j N" 

• DBE 
9K 4161 ZAC FC jLA l 0001103 

Or dner 1 .02 
Planunterlagen 

Konrad 
Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

Sehachthalle einschl. Anbauten und För dergerüst 
BW.-Nr . 1 

Berechn ung der Nettogrundrißflächen nach DIN 277 

Raumnummer/Typ Raumbe%eichnung Flaechenart 

Blatt 12 

0 1 9 

Fl. m2 

-------·---------------------------------------------------------------- ---- ----
A -l .001 Medienkanal unter UG; (-4,35/-4,41) FF 8 • 33.17 
A •l .ooz 06 ZZP Medienkanal FF 8 a 77 .80 
A - 1 .003 09 .R..001 Treppe VF 9 • 5.45 
A •l .004 09.R.OOl Sehachtkeller HNF 2 a 128 . 24 
A -1 .005 FOrderbandkanal HNF 2 a 75 . 11 
A •l .006 09.R.002 Bunker HNF 2 • 28 . 77 

A • l Sumne Untergeschoss 348 . 55 

---------------------------------------------------------------------·----------
A 00 .007 10.R.OOl Sehachthalle 
A 00 ,008 10 .lt. 004 Hebung 
A 00 .009 10.R..003 Gang 
A 00 .010 10.R.002 Treppenhaus 
A 00 , Oll 10,R.OOl Treppe %' , UG 

A 00 Sumne Erdgeschoss 

---------------------------------·------------------------
B 00 
B 00 
B 00 
l! 00 
B 00 
B 00 
B 00 

B 00 

C 00 
C 00 

C 00 

Z 00 
Z 00 

Z 00 

.012 
,013 
.014 
.015 
.016 
.017 
.018 

.019 
,020 

.0 21 

.022 

ll.R.003 Anschlllger 
11.R. 004 Sehachthauer 
11 ,R. 005 Lager 
11.R.002 WC 
ll.R.006 El tverteilung 
lO.R.002 Treppenhaus 
ll.R.001 Verkehrsbereich 

Sumne Ebene +6,00 m 

lO '.R.002 Treppenhaus 
12.R.001 Verkehrsbereich 

SWlllle Ebene +8,60 m 

10 .R.001 Sehachthalle 
10 .R..005 Steuerstand 

SUlll!le Zugang 

SUllllle GESAMT 

HNF 2 a 995.01 
ff 8 a 36 .87 
vr 9 a 89 . 93 
VF 9 a 48.90 
VF 9 a 5 .96 

1176,68 

·-----------------·--
HNF 2 a 
HNF 2 a 
H!IF 2 8 

N!IF 7 8 

FF 8 a 
VF 9 a 
Vf 9 a 

VF 9 a 
vr 9 e 

HNF 2 a 
FF 8 a 

33.42 
14.36 
14.65 

6 .06 
31.04 
16.20 
75,17 

190.90 

16.20 
· 44 , 17 

60.37 

407 .09 
12.50 

419.59 

2196.09 

-----------------------------------------------------------·--------------------

4rc 



v&e11s911 

NETTOCRUNDFLÄCHE nach DIN 277 - Flacchenkategorie a 

Raumnummer/Typ Bezeichn. m2 HNF 1-6 NNF' 7 NF 1-7 FF 8 VF 9 NGF 1 - 9 

A -1 .001 Medienkanal unter UG: (-4,35/-4,41) 33.17 33.17 
A -1 .002 06 ZZP Hedienkanal 77.80 77.80 
A -1 .003 09.R.001 Treppe 5 .45 5.45 
A - 1 .004 09. R'. 001 Sehachtkeller 128,24 128.24 128.24 
A -1 .005 Ftlrderbandkana l 75.11 75.11 75.11 
A -1 .006 09.R . 002 Bunker 28. 77 28. 77 28. 77 

A -1 Swnme Untergeschoss 232. 12 o.oo 232.12 110.98 5.45 348.55 

-------------------------------------L---------------------------------------•------------------ ------------ ---------- ---------------
„ A 00 .007 10.R . 001 Sehachthalle 995.01 995.01 995.01 

A 00 .008 10.R.004 Heizung 36.87 36.87 
A 00 .009 10.R.003 Gang 89.93 89.93 
A 00 .010 10.R.002 Treppenhaus 48.90 48.90 
A 00 .Oll 10.R.001 Treppe z. UG 5.;16 5 . 96 

------------ -------------- ·------------------- ----------------------- ----- ------------------ ---------------- ------------ ,-----------
A 00 

B 00 
B 00 
B 00 
B 00 
B 00 
B 00 
B 00 

B 00 

C 00 
C 00 

.012 

.013 

.014 

.015 

.016 

.017 

.018 

.019 

.020 

Sull1!1e Erdgeschoss 

ll .R.003 Anschlllger 
ll .R.004 Sehachthauer 
ll.R . 005 Lager 
ll.R.002 WC 
ll . JL006 El tve~teilung 
10.R.002 Treppenhaus 
ll.R.001 Verkehrsbereich 

Summe Ebene +6,00 m 

10.R.002 Treppenhaus 
12.R.001 Verkehrsbereich 

995.01 0.00 995.01 

33.42 33. 42 
14.36 14.36 
14.65 14.65 

6.06 6.06 

62. 43 6.06 C58 . 49 

36.87 

31.04 

31.04 

144 .?9 1176.68 

16.20 
75.17 

91.37 

16.20 
44.17 

33 . 42 
14. 36" 
14.65'', 
6. 0,6 ·, 

31.04 
16.20 
75. 17 . 

190.90 

16.20 
44 .17 
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P'°"III PSP·E-1 Ol)j.Kenn. Fu- 1 ~-... ll&u9NII00° Autoai,e I UA I LICI.Nr. 1 Rev. 

N A A N N N N N N N N N N N N N N N N N N N A A AN N A A N N NA A A N N X „ A X >Cl A A f N N N N j N N 

9K 4161 ZAC FC ILA 10001103 
dll> DBE 

NGF - BERECHNUNG nach DIN 277 

Bemerkung/Ansatz l.Dim 2.Diln Faktor 

SCHACHTHALLE (BESTAND), BW.-Hr. 1: 

allseitig umachlo■ aen u, Uberdeckt, 

Medienkanal unter UG:(~4,35/-4,41): 

(l,27•23.64)+(0,35+1,32+0.35)• 
(0,87+0.28+0.35)+(0.35•0.35)• 33.175 
(SA 00022) 

A -l ,001 Medienkanal unter UC; (-4,35/-4,41) 

UNTRERGESCHOSS: 

06 ZZP Medienkanal: 
2.64•(1.50+0.3+0.7+1.5+1.0)-
0.25•2.64+(0.7•0.7)/2+ 
(l.OO+l.00+0.7+S.10-2 . 38)•1.SO+ 
(l.OO+l.00+0.7+5.1-2.38-0.7-Z.72)• 
(0.3+0.7+1.50-0 .25)+ 
0.6*(0.3+0.9)• 26.135 
(0.7*0.7)/2+ 
(l . OO+l.00)*(8 . 67+7.10+8.37-1.50-
0. 7-0.3-1..50)+ 
(l.14*1.14)/2+ 
1.14*(2.5+0.25+0.5+3.0l)+ 
(l.14*1,14 ) /2+• 48.961 
0.82*(1.68+0.35+1.27 )• 2.706 
(SA 00034) 
A -1 .002 06 ZZP Medienkanal 

09.R.001 Treppe: 
3.82•0.89+0.9*2.28• 
( SA 01228) 
A -1 . 003 09,R,001 lreppe 

09.R.001 Sehachtkeller: 
(0.96S-0.89)•1.48+ 
2 .79* ( 0.75+0.75)+ 
l.85*1.045+ 
(l.1+4.4+3,9+1.415)* 
( l.53+2.32+2.32+1.55)+ 

5 .4S2 

l.50*(1.26+0.4) • Q2.21l 
(l.14+6.01-0.3-1,05)*(0.925+ 
0.2+0.76+0.2+0.925)+ 
( l.14+5.37+0,64•0,3-1.05)* 
(0.67+0.2+0.76+0.2+0.67)+ 
0.64*(0.25+0.5)+ 
(2.31*2.31)/2+ 
2.31*0.4• 36,030 
( SA 01230) 
A -1 . 004 09.R.001 Sehachtkeller 

Blatt 14 

0 2 1 

3. Dim Resultat 

33.175 

FF 8 a 33.l7S 

26.1'35 

48.961 
2 . 706 

FF Ba 77 .802 

5 . 4S2 

VF 9 a 5 . 452 

92. 211 

36.030 

HNF 2 a 128.241 



ProitlU P$P-Elemen1 Obj. ~enn. Kom-M• 8auQNPQe Aufgabe UA I Lid. Nr. 1 R ... 

NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA j NNNN f N N 

9K 4161 z.Ac rc LAJ0001!03 

-NGF - BERECHNUNG nach DIN 277 

Bemerkung/Ansatz 

EtlDCESCHOSS 1 

lO.R.001 Sch.a,•hthalle: 
24.00*(24.l4-l.OO)t30.34* 
(24.14- 0.48)-
5.50*(30.00-2.13)-(5.50*7.49 ) 
(2.34-1.48)*0.89+1.48*0.l+ 
2.68*0.9-

l.Dim 

(2.32+2.32)*(4.55*4 .05)• 995.015 
( SA 00038) 
A 00 .007 10.R.001 Sehachthalle 

10,R.004 Heizung: 
(SA 00037) 
A 00 .008 10.R.004 Heizung 

l 0,IL003 Gang: 
(18.00- 0 .05)*5 .0l• 
(SA 00049} 
A 00 .009 10.R.003 Gang 

10.R. 002 Treppenhaus, 

,.010 

89 . 930 

(5.95*5 .01 )+(3 .63*5.26}• 48.903 
(SA 00051} 
A 00 .010 10.R.002 Treppenhaus 

10.R.001 Treppe z.UC, 
(2.34+1.48)*0.89+ 1 .48*0 .10+ 
2.68*0.90• 
(SA 02497} 
A 00 .Oll 

A 00 

10.R.001 Treppe z. UC 

Swrane Erdgeschoss 

5.960 

2 .Dim Faktor 

5 ,260 

3.Dim Resultat 

995.015 

HNF 2 a 995.015 

36.870 

FF 8 a 36.870 

80.930 

VF 9 a 89.930 

48.903 

VF 9 a 48.903 

5.960 

VF 9 a S.960 

1176.678 

Blatt 15 

022 



PTo,ekl PSP-E-m Ot,j.Keno. Fu~n Komoontn1• Baugn,cc,e Autgaoe I UA I Lta.Nr. 7 Rw . 

NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN IIANNNA AANN XAAXX I AAJNNNNINN 

9K 4161 ZAC FC ILA j 0001!03 
• DBE 

NGF - BERECHNUNG nach DIN 277 

Bemerkung/Ansatz l.Dim 

EBENE +6, 00 m 

ll.R.003 Anschllger: 5,010 
CSA 00057) 
B 00 .012 ll.R.003 Anschläger 

ll,R.004 Sehachthauer: 2.815 
(SA 00062) 
B 00 .013 ll.R.004 Sehachthauer 

ll.R.005 Lager: 
(SA 00063) 
B 00 .014 ll.R.005 Lager 

ll.R.002 WC: 
(SA 00064) 
B 00 .015 ll.R.002 WC 

2.872 

l.210 

ll.R.006 Eltverteilung: 6.087 
(SA 00065) 
B 00 .016 ll.R.006 Eltverteilung 

l O.R.002 Treppenhaus: 
5.26*(3.78-0.70}• 16.201 
( SA 00066) 
B 00 .017 10.R.002 Treppenhaus 

11 .R.OOl Verkehr sbereich: 5.820 
( SA 00068) 
B 00 . 018 ll.R . 001 Verkehrsbereich 

B 00 Sumzne Ebene +6,00 m 

Blatt 16 

0 2 3 

2.Dim Faktor 3.Dim Resultat 

6 . 670 33.420 

HNF 2 a 33.420 

5.100 14.360 

HNF 2 a 14.360 

5.100 14.650 

HNF 2 a 14.650 

5.010 6 . 060 

NNF 7 a 6 . 060 

5.100 31.040 

16.201 

VF 9 a 16.201 

12.915 75.170 

VF 9 a 75.170 

190 . 901 



Pro,elCI PSP•E-1 0~ Kenn. Funlltion K-neni. !Baugn,ppe' Autoatie I UA LICI. Nr. R.-, . 
HAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX f AA NNNN NN 

9K 4161 ZAC rc !LA 0001 03 
• DBE 

Blatt 17 

0 24 

NCF ~ ID.ECHNUIIC nach DIN 277 

--------------------------------------------------------------------------------Bemerkung/Ansatz 1.Dim 2.Di.Jn Faktor 3.Dim Resultat 

EBENE + 8,60 111: 

lO.R.002 Treppenhaus: 
3,26*(3.78-0.70)• 16.201 16.201 
(SA 00069) 
C 00 .019 lO.R.002 Treppenhaus VF 9 a 16.201 

12.R.OOl Verkehrsbereich: 4.245 10 .405 44.170 
(SA 00075) 
C 00 .020 12.R.001 Verkehrsbereich 

--------~---------------------------------- ----------- --------------------------C 00 SWllllle Ebene +8,60 m 60. 3 7l 

-----
1.Dim 2.Di111 Faktor 3 .Dim Resultat &emerkung/Ansat~ ____ _ 

--------------------------------------------------
SCHACHTHALLE (ZUGANG), BW.-Nr. 1: 

allseitig umschlossen u. Uberdeckt: 

ERDGESCHOSS: 

10.R.OOl Sehachthalle: 
(18.00-0.24)*(24.14-2*0.24 )- 407.095 
(2.50+0.08)•(5.00+0.08) - 407.095 - ---------
(SA 00312) HNF 2 a 407.095 
Z 00 .021 10.R.OOl Sehachthalle _____ _ 

--------------------------------------------------
10.R.005 Steuers~and: 
(0.75+1.00+0.75)•5.00• 
(SA 02501) 
zoo .022 lO.R.005 Steuerstand 
-------- .. ---- .. .. .. --------.. -
2 00 SWl'De Zugang 

12.500 

FF 8 a 

12.soo 

12.,00 

4l9.59S 



Pro,tlll Obj.Kenn. funllllon Kompc,nente Baugrvoc,e' Aufgabt 

NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN "ANNNA AANN XA ... XX 

UA I Lid. Nr. j R...,, 

AA ! NNNN j NN 

9K 4161 

Ordner 1.02 
Planunterlagen 

Konrad 

ZAC 

Tagesanl agen Schacht Konrad 1 

FC 

Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst 
BW. -Nr. 1 

Berechnung der Bruttogrundrißflächen nach DIN 277 

Ort Bezeichnung 

A -1 Untergeschoss 

A - 1 Fl fft)he : 2,44 m, Medienkanal unter UG 
A -l F2 Ht)hen: verschieden, Medienkanal UG: 06 ZZP 
A - 1 F3 HChen: 2, 94 'lfl/ l,ll rn/ 2,47 m, Sehachtkeller 
A - 1 F4 H!lhen: 2,22+0,25 • 2,47 m, Bunker 
A -1 F5 H!lhen: 5, 86 rn/ 3,055 m, F!lrderbandkanal 

A -1 summe BGI' Untergeschoss 

A 00 Erdgeschoss 

A 00 
A 00 

A 00 

ll 00 

B 00 

C 00 

C 00 

Z 00 

Z 00 

Fl H!lhe : 6.l275tSohle 0,25 m 
F2 H~he: 17,345+Sohle 0,25 m 

Summe BGF Erdgeschoss 

F3 Ebene+ 6,00 m 

SW1111e BGF Ebene+ 6 ,00 m 

F4 Ebene .·t [, , 60 m 

SW1111e BGF Ebene+ 8 , 60 m 

Fl H!lhe: 17,345+Sohle 0,25 m 

Summe BCF :ugang 

Swnme BGF 

• 6,3775 m 
- 17,595 m 

• 17,595 m 

Kategorie 

a 
a 

• 
a 
a 

a 

a 
a 

a 

a 

a 

Fl . m2 

49 .879 
105 . 031 
157 . 722 

31. 418 
116 . 759 

460.809 

556.013 
717 . 429 

1273.442 

248.397 

248 . 397 

75. 062 

75.062 

434,520 

434 . 520 

2492,230 

------------------------------·------------------------------·------------------
SUll'lllenzusa11111enstellung: 

Gesamtsunne - Flaechenkategorie a 

Ge samt summe 

2492.230 

2492 .230 

• DBE 

Blatt 18 

0 25 
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Pro;etd Obj. Kenn. FunlCliOn 
HAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN A AN N N A f A A N N X A A X X A A N N N N I N N 

9K 4161 ZAC l FC LA 0001103 
ct; DBE 

BGF - BD.ECHNU'NG nach DIN 277 

--------------------------------------------------------------------------------A -l Untergeschoss 

Bemerkung/Ansatz l.l>illl 2.Di.Jn Faktor 3,Dim Resultat 
--------------------------------------------------------------------------------
SCHACHTHALLE (BESTAND), BW,-Nr. l: 

-----------------------------------
allseitig Ulllschlossen u. Uberdeckt, 

Medienkanal unter dem UG: 

Hohe: -4,41/-2,22•2,19+0,25• 2,44 m 

(0.35+1.27+0.35)*24.14+ 
(0,35+1.32+0.35)* 
(0.87+0.28) • 49.879 
(SA 00076) 
A - 1 Fl Höhe : 2,44 m, Medienkanal unter UC a 

49.879 

49,879 

-----------------------------------------------------------·--------------------

Blatt 19 

0 2 6 



Obj.KtM. Fuolclion Komr,oneni. BaugruPPt Aulg- UA 

NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA 

9K 4161 ZAC FC LA 

LIO. Nr. 1 Aev. 

• NNNN I NN 

0001103 

Blatt 

027 

BGP - BER.ECHNUNG nach DIN 277 

Bemerkung/Ansati l.Dilll 2. Dilll Faktor 3.Dim Resultat 

UNTERGESCHOSS: 

Medienkanal ; 06 ZZP: 

Höhe: -3,23 / ±0,00•3,23+0,25• 3,48 m 

(l.OO+l.S0+0.7+0 .3+1 .50+0.3)• 
(0. 30+2.64 +0 .30 )+ 
(0.32+2.10+0.25)*(0.30+1.50+0.30)+ 
(0 . 50+2.00+0.30 )*{1.50+0. 30)• 

Höhe im 4>: 
-2,965/±0,00 • 2,965+0,25• 3,215 m 

(8.37+7.10+8.67-1.50-0.7-0.3-
l.50-0.3)* 
(0,3+1.0+l.O+O.J)• 

Höhe: -1,90/±0,00•l ,90+0,25• 2,15 m 

(l.50+0.7+0.3-0.25) * 
(0,5+2 .00+0.5) + 
o. 70*(0.6+0 .25)• 

Höhe im ,t,: 
-2,5925 /t0,00•2,5925+0,25• 2,8425 m 

l.14*(0.30+2.50+0.25+0.50+3.01+ 
0.40)+ 
({l.14-0.3)*(1.14)/2+ 
(l.14* (1,14-0.4))/2• 

Höhe: -2,22/±0,00 • 2,22 m 

(0.35+0 .82+0.35)*(1.68+0.35+ 
l.27+0.35)+ 
(0.43+1.15+0.35)+{0.35+1.27+0.35) • 
(SA 00086) 

27.819 

51.584 

7. 345 

8,835 

9.448 

A - 1 F2 Höhen: verschieden, Medienkanal UG; 06 22P a 

27.819 

Sl.584 

7.345 

8.835 

9.448 

105.031 

DBE 

20 
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BGF • BERECHNUNG nach DIM 277 

--------------------------------------------------------------------------------Bt111erkung/Ansatz i.Oim 2.Dim Faktor 3 . Dim Recul tat 

--------------------------------------------------------------------------------Sehachtkeller 09,R,001: 

Höhe: -2,69 /%0 ,00•2,69+0 ,25• 2,94 m 

(0.25+3.82+0.4)*(0.25+0.89+0.25)
( i. 48+o. 4 l •o. 2.s+ 
(0.5+0.75+0.75+0.5+2.28)* 
(0,2S+0.9+0,2S)+ 
( l .1+4 .4+3.9+1.415+0.40) + 
(l.53+2.32+2.32+1,55)• 

Hohe: -0,81/%0,00•0,81+0,30• 1 ,11 m 

(0.5+0.75+0.75+0.5)*(0.5+2.79)+ 
(0.5+1.26 )*(0.5+1.5+0.5)• 

Höhe: -2,22 /%0,00• 2,22+0,25• 2.47 111 

(5.37+0.64)•(0,4+3.0l+0.5+0,25+ 
2.50+0.30)+ 
((2.31+0 .4-0.3)*2.4 4)/2+ 

99.363 

12.625 

(2.31+0.4 - 0.3) *~.4- 45,734 
(SA 00096) 
A - 1 F3 Höhen: 2,94 m/ 1,11111/ 2 , 47 m, Sehachtkeller a 

99 . 363 

12,625 

45.734 

157. 722 

-------------------------------- ------------------------------------------------Bunker 09,R.002: 

Hohe: -2,22/%0,00:2.22+0.25: 2,47 m 

(2,ll+l,27+4,20-0.75)* 
(l.90+1.90+0 . 40+0.40)• 31,418 
(SA 02512) 
A -1 F4 Höhen, 2,22+0,25 • 2,47 m, Sunker a 

3l ,4 18 

31. 418 
----------------- --------------------------·------------------------------- ---- -

Förderbandkanal: 

Höhe: -5 .61 /%0,00•5 ,61+0 ,25• S,86 111 

(0.75+3 .21+1 .00)*(0.75+6 . 51) • 

Htlhe im~: 
- 2.805/±0,00•2 ,805+0.25• 

(0.25+11,82+11,82+0.25-0.6-
0.75-6 .51)*(0.75+3.21+1.00) • 

3,055 m 

36.010 

80 . 749 
(SA 00100) 
A -1 F5 Hl)hen: 5,86 m/ 3 , 055 111, Fl)rderbandkanal 

36.010 

80.749 

a 

Blatt 21 
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BGF - BERECHNUNG nach DIN 277 

-------------------------------------------------------------------------- ------A 00 Erdgeschoss 

--------------------------------------------------------------------------------
ERDGESCHOSS: 

HOhe im Mittel, 
6 ,1275+0,25• 6,3775 m 

(24.00-0.48) • (24.14-0.50)- 556.013 
(SA 00185) 
A 00 Fl HOhe: 6.l275+Sohle 0,25 m • 6,3775 m 

HOhe im Mittel: 
1 7,34 5+0 ,25• 

(30,00+0 ,48+0.30) * 24.14 • 

17,595 DI 

743.029 

abzUglich Luftraum: -3 . 200 8 . 000 
(SA 00190) 
A 00 F2 Höhe: l7,345+Sohle 0,25 m • 17,595 m 

• 

a 

556.013 

556.013 

743.029 

- 25.600 

717.429 
---------------------- ----------------------------------------------------------A 00 Summe BGF Erdgeschoss 1273.442 

Blatt 22 

0 29 
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BCF - BEtttCHllUNC nach DIN 277 

--------------------------------------------------------------------------------B~merkun& /Ansatz l.Diln 2.Dim Faktor 3.Dim Resultat 

--------------------------------------------------------------------------------
EBENE : + 6,00 m: 

12.S5•24,l4-
8.80•(J , 69+l,26+1,25)• 
(SA 00197) 
B 00 F3 Ebene+ 6,00 m 

248 .397 

• 
248.397 

2~8.397 

--------------------------------------------------------------------------------B 00 Swrme BGP Ebene+ 6,00 m 248.39? 

Bemerkung/Ansatz l .Dilll 2.Dim Faktor 3 . Dim Resultat 

--------------------------------------------------------------------------------
EBENE:: ♦ 8. 60 in: 

(l0.405+0.125+0.24)• 
(4.245+0.25+0,lS+0.14)+ 
(S.26+0.25)•(0.25+3.78+0.24)• 
(SA 00201) 
C 00 F4 Ebene+ 8,60 m 

C 00 Swmne BCF Ebene+ 8,60 in 

75.062 

a 

75.062 

75.062 

75.062 

030 
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BGP • BtJl!CHNUNG nach DIN 277 

----------------------------------------·---------------------------------------Bemerkung/Ansatr. l.Dilll 2.01111 Paktor 3.Di.111 Resultat 
--------------------------------------------------------------------------------
SCHACHTHALLE (ZUGANG), BW.-NR. 11 

allseitig umschlossen u. Uberdeckt: 

Höhe ilJI Mittel: 
17,345+Sohle 0,25 111 • 17,595 111 

18.000 
(SA 00343) 
Z 00 Fl Höhe: 17,345+Sohle 0, 25 m • 17,595 m a 

434.520 

434.520 
-------------------------------------------------------------·------------------Z 00 Sumne BGF Zugang 434.520 

Blatt 24 

0 3 1 
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NAAN NNNNNNNNNN NNNNNII NNAAANN AANNNA AANN XAA)(X i AA ! NNNN I N N 9 DBE 91C 4161 ZAC FC JLA [ 0001103 

Ordner 1.02 
Planunterlagen 

Konrad 
Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst 
BW.-Nr. 1 

Berechnung der Bruttorauminhalte nach DIN 277 

Blatt 25 

0 32 

--------·-----------------------------------------------------------------------
Ort sueichnung 

A -1 Untergeschoss 

A -l Fl fl0he : 2,44 m, Medienkanal unter UG 
A -l F2 Htfäen: verschieden, Medienkanal UG; 06 ZZP 
A -l F3 H0hen: 2.94 m/ 1.11 m/ 2.47 m, Sehachtkeller 
A - l F4 !!0hen: 2,22+0,25 • 2,47 m, Sunker 
A -l FS !!0hen: S, 86 m/ 3,055 III, F0rderbandkanal 

A - l Swnme BRI Untergeschoss 

A 00 Erdgeschoss 

A 00 
A 00 

A 00 

Z 00 

Z 00 

Fl H0he: 6.1275+Sohle 0,25 m 
F2 !!0he: l7,345+Sohle 0 , 25 

Summe BR! Erdgeschoss 

Fl H0he : 17.345+Sohle 0.25 m 

Summe BRI Zugang 

• 6,3775 111 

• 17,595 m 

• 17.595 lll 

Kategorie 

a 
a 

• • • 
a 

a 
a 

a 

IU. m3 

121.705 
324.533 
418. 081 
77. 602 

~57.707 

1399. 628 

3545.973 
13073.595 

16619.568 

7645.379 

7645.379 

--------------------------------------------------------------------------------
Swrr:ne BRI 

············································································--·· 

SW1111enzusa11111enstellung: 

Gesamtsunne - Flaechenkategorie a 25664.575 

Gesamuu.nne 2.5664.575 

-
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BlI - BE!t!CHtltlNG nach DIK 277 

A -l Untergeschoas 

Bemerkung/Anaatz 

SCHACHTHALLE (BESTAND), B\l.-Nr. l: 

allaeitig wnschlosaen u. Uberdeckt: 

Medienkanal unter dem UG: 

H~he: -4,41/ -2,22• 2,19+0 ,25• 2,44 m 

(0.35+1.27+0.35)•24,14+ 
(0.35+1.32+0 .35}• 
(0.87+0.28) • 
(SA 02520) 

l.Dim 2.Dim Faktor 

49.879 

A •l Fl HOhe : 2,44 m, Medienkanal unter UG 

3. Dim Resultat 

2,440 121.705 

a 121,705 
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B!I - BERECtiNUNG nach DIN 277 

Be111erkung /Axlsat:r. 

UNTERGESCHOSS: 

Medienkanal: 06 ZZP: 

Höhe, -3,23/±0,00-3,23+0,25- 3,48 111 

( l. OO+l.50+0.7+0.3+1.50+0.3)* 
(0.30+2.64+0.30)+ 
(0.32+2.10+0 . 25)* (0.30+1.50+0.30 )+ 
(0.50+2.00+0.30) * (1.50+0.30) • 

Hl:lh• im cj,, 
- 2 ,965/±0,00 • 2,965+0,25• 3,215 m 

(8.37+7.10+8.67-l.50-0.7 - 0.3-
1.50-0.3)* 
(0.3+1.0+l.0+0.3)• 

Hl:lhe, -1,90/±0 , 00• 1,90+0,25• 2 , 15 m 

(l. 50+0.7+0 . 3-0.25)* 
(0.5+2.00+0.5) + 
0.70"(0.6+0 . 25) • 

Hohe im cl>: 
-2,5925/±0 . 00• 2,5925+0,25• 2,8425 m 

l,14*(0.30+2.50+0.25+0 . 50+3.0l+ 
0.40)+ 
((l.14 - 0.3) * (1.14 )/2+ 
(l.14*(1.14-0.4))/2• 

Hl:lhe: -2 ,22/±0,00 • 

(0.35+0.82+0.35)*(1.68+0.35+ 
1.27+0.35)+ 

2,22 m 

l ,Dim 

27.819 

51.584 

7 . 345 

8.835 

( 0. 43+1. ).5+0. 3 5 )+( 0 .. 35+1.27+0. 35 )• 9. 448 
(SA 02536 ) 

1 FC 

2.Dim Faktor 

A -1 F2 Höhen: verschi eden, Medienkanal UG: 06 ZZP 

LA I 0001103 

Blatt 27 

0 34 

3.Dim Resultat 

3 .480 96.810 

3. 215 165.843 

2.150 15.792 

2.842 25 .113 

2.220 20 . 975 

a 324.533 



Pn,jotd PSP·E- Obi. K•M. Funlclion KomPoMnle 18augl\lpc,e' Aufgabe I UA I Ltc!. Nr. l R„ 
NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN HNAAANN AANNNA AANN XAAXXIAAINNNNjN N 

9K 4161 UC FC jLA I OOOlj03 
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BRI. BERECHNUNG nach DIN 277 

Be111erkung /Ansatz 

Sehachtkeller 09.R.001: 

Höhe: -2,69/±0,00•2,69+0,25• 2,94 m 

(0.25+3.82+0.4)*{0.25+0.89+0.25) 
(l.48+0.4)*0.25+ 
(0.5+0.75+0.75+0.5+2.28)* 
(0.25+0.9+0.25)+ 
{l.1+4.4+3.9+1.415+0.40)* 
(l.53+2.32+2.32+1.55)• 

Höhe: -0,81/±0,00•0,81+0,30• l,11 m 

(0.5+0.75+0.75+0.5)*(0.5+2.79)+ 
(0.5+1.26 )*(0.5+1.5+0.5)• 

Höhe: -2,22/±0 , 00•2,22+0,25• 2,47 m 

(5.37+0.64)*(0.4+3.0l+0.5+0.25+ 
2.50+0.30 )+ 
((2.31+0.4-0.3)*2.44)/2+ 
(2.31+0.4-0.3)*0.4• 
(SA 02585 ) 

l,Dim 2.Dim Faktor 

99.015 

12.625 

4 5. 7 34 

A -1 F3 Höhen, 2,94 m/ l,11 m/ 2,47 m, Sehachtkeller 

Bunker 09.R.002: 

Höhe: -2.22 /±0,00:2,22+0,25, 2,47 m 

(2.ll+l.27+4.20-0.75)* 
{l.90+1.90+0.40+0.40}• 31.418 
(SA 02612) 
A - 1 F4 Höhen: 2,22+0,25 • 2,47 m. Bunker 

Förderbandkanal: 

Höhe: -5.61/:0,00•5 ,61+0 ,25• 5,86 m 

(0.75+3.21+1.00)*(0.75+6.Sl)• 

Hllhe im cj,, 
- 2.805/±0,00•2,805+0.2S• 

(0,25+11.82+11 .82+0.25-0.6-

3,055 m 

36.010 

Blatt 28 

035 

3.Dim Resultat 

2.940 291.104 

1.110 14.014 

2.470 112.963 

a 418.081 

2. 4 70 77.602 

a 77.602 

5.860 211.019 

0.75-6.51)*(0.75+3.21+1.00)• 80.749 3.055 246.68& 

(SA 02620) ---------
A -1 F5 Höhen: 5 ,86 m/ 3,055 m, Förderbandkanal a / « '61i1f1 <1} ; (.'' • ¼>.l 
--- - • - -- - -- -- - - ---- -- -- --- - - --- --- - • ---- -- - - - --- •• ~- - -- - - - -- - -- -- - • - -- --- - . ... - l'I - ~~ ...... 
A -l Swime .BlU Untergeschoss a l351~1~z.... ~ 

• <1) 

f l ...... 
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Bat• BEa!CHIIUNG nach DIN 277 

A 00 &rdgescho•s 

H0he im Hit tel 1 

6,1275+0,25• 6,3775 m 

(24.00•0.48)•(24,14•0.50)• 5.56.013 
(SA 00291) 
A 00 Fl H~he: 6,l275+Sohle 0,2; m • 6 , 3775 m 

Hohe im Hitttl :. 
17,345+0,25• 17,595 m 

(30.00+0.48+0.30)•24 . 14• 743 . 029 
(SA 00296) 
A 00 F2 Höhe : 17,345+Sohle 0,25 • 17,595 m 

6.377 · 3545.973 

a 3545.973 

17 . 595 13073.595 

a 13073.595 
------ -----··-·~ • . ...... --...... ---. ------------------------------------- ----------- ------
A 00 :Su~.a," ~ :t Erdgeschoss 16619.568 

dl> DBE 

Blatt 29 
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9K 4161 ZAC 

BRI - BERECHNUNG nach DIN 277 

Bemerkung/Ansati 

SCllACHTHALLE (ZUGANG), BW.-NR. l: 

allseitig umschlossen u. Uherdeckt, 

ffl)he im Hit tel: 
17,345+Sohle 0, 25 m • 17,595 111 

(SA 00352) 

FC 

l,Di111 2 .0im Faktor 

18, 000 24.140 

Z 00 Fl Höhe: 17,345+Sohle 0,25 111 • 17,595 m 

Z 00 swme BRI Zugang 

UA I Llcl.Nr. ! Rev. 
AA ) NNNN J NN 

a 

Blatt 30 
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3. Disn Resultat 

7645.379 

7645.379 

7645.379 
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Bla.tt 32 

Ordner 1 .02 

Planunterlagen 

Konrad 

0 39 

Tagesanlagen Schacht Konrad 1 

Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst 
BW.-Nr. 1 

Baubeschreibung 
Teil: Baukonstruktionen 

3 
3.1 

3 .1.1 

3.1.1.1 

3.1.1.2 

BAUWERK 
BAUKONSTRUKTIONEN (BAUELEMENTE) 

GRÜNDUNG 

BAUGRUBE 
Geböschte Baugrube 
Im Bereich der bestehenden Fundamente ist eine 
Baugrubensicherung durch Verbau oder Spundwand 
erforderlich. 

FUNDAMENTE, UNTERBÖDEN 
Die GrUndung erfolgt mittels Einzel- und Streifen
fundamenten in Stahlbeton, auf einem Bodenaus
tausch bis auf tragenden Baugrund. 
Bestehende Fundamente werden z.T. in ihrer Trag
fähigkeit durch Bodenverbesserung (Soilcrete-Ver
fahr.e~) ertUchtigt. 
Die Sohlplatten ist nichttragend, sie wird 2-lagig 

kons~ruktiv bewehrt. 

3. 1. 2 TRAC. ,C ,NSTRUKTIONEN 

3.1.2.1 TRAGENDE AUSSENWÄNDE, -STÜTZEN 

3.1.2.1.1 AUSSENWÄNDE 

3.1.2.2 

3.1.2.2.1 

- entfällt -

AUSSENSTÜTZEN 
ProfilstahlstUtzen in den Längswänden als Teil des 
Rahmensystems in Gebäude-Querrichtung, in den Giebel
wänden zur Aufnahme der Dach- und Windlasten . - -tm· 

/ ·:tl IC 0 
F30- Beschichtung. /;§''1 ,:,% 

TRAGENDE INNENWÄNDE, -STÜTZ EN 

INNENWÄNDE 
Stahlbetonwände im Untergeschoß, 
Treppenbereich. 

/ : ) f-": :, ~ 

t.t ~~'., . ~~ l 
••• J ~ 

Mauerwerks 
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3.1.2.2.2 INNENSTtlTZEN 
Profilstahlstützen als Teil des Rahmens in Quer
richtung (bestehend aus Stutzen und Fachwerk
trägern), zur Ableitung der Lasten aus den Ober
geschossen, abgeltlst von der Konstruktion der 
Hallenaußenwände und des Sehachtgerüstes. 
F90-Umkleidung. 

3.1.2.3 TRAGENDE DECKEN, TREPPEN 

3.1.2.3.1 DECKENK.ONSTRUKTIONEN 
Stahlbetondecke Uber dem Untergeschoß, teilweise 
als Fertigteil. Bereichsweise Stahlblech auf 
Profilstahlunterkonstruktion. 
Stahlblech-Stahlbetonverbunddecke auf Profilstahl
unterzügen für die Obergeschosse, abgehängt von 
Fachwerkträgern der Rahmen. 
F90-Umkleidung, gegen den Luftraum der Halle, 
F90-Abschottung. 

3.1.2.3.2 TREPPEN 
Treppen aus Stahlbetonfertigteilen. 

3.1.2.4 TRAGENDE DÄCHER, DACHSTUHLE 

040 

Gasbetonplatten auf Stahlprofil-Pfetten, aufliegend 
auf den Stahl-Vollwandbindern der tragenden Rahmen
konstruktion. 

3.1.3 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN 

3.1.3,1 NICHTTRAGENDE AUSSENWÄNDE UND ZUGEHÖRIGE 
BAUKONSTRUKTlONEN 

3.1.3.1.1 WÄNDE AUSSEN 

BESTAND: Auswechseln von beschädigten Ziegeln sowie Er
neuerung der Verfugung i : Teilbereichen. 

· ZUGANG: Ausfachung der Felder zwischen den tragenden 
Stahlgliedern aus Ziegelsichtmauer-werk, in 
Teilbereichen. 

3.1.3.l.2 

BESTAND: 

AUSSENTtlREN UND FENSTER 

Ausbau aller TUren und Tore einschl. der oberen 
Klappe an der Giebelseite. 
Ausbau sämtlicher verglaster Fassadadenteile. 
Einbau neuer Fassadenteile entspr. Zugang. 
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ZUGANG: Schiebetore und Drehflügeltore mit Schlupftüren 
aus farbbeschichteten Metallprofilen mit Füllung 
aus farbbeschichteten Stahlblechen oder Glas. 
Untergeordnete Türen als farbbeschichtete, glatt
flächige Stahlblech-Türen, Brandschutzklasse nach 
Erfordernis.Siehe unter Feuerlöscheinrichtungen, Tages
anlagen Schacht Konrad 1, BfS-KZL: 
9K/415/1000/F/TU/0003, EU 145.1. 
Verg]aste Fassadenbereiche als Metallprofilkon
struktion, farbbeschichtet, mit Verglasung aus 
Drahtglas bzw. farbbeschichteten Stahlblechfül 
lungen oder Füllungen aus farbbeschichtetem Glas. 

Im beheizten Bereich: 
Thermisch entkoppelte Metallprofilkonstruktion, 
farbbeschichtet, Isolierverglasung, 2- fach, 
Brüstung und Sturzbereich farbbeschichtete, wärme
gedämmte Blech- oder Glaspaneele. Verdeckli~gender 
Dreh-Kippbeschlag mit Einhandbedienung und Offnungs
begrenzungsschere . 
Äußere Fensterbank aus farbbeschichtetem Aluminium
blech. 

3.1.3.1.3 AUSSENWANDBEKLEIDUNG AUSSEN 

BESTAND : Entrosten und Farbbeschichten der tragenden 
Stahlkonstruktion . 

ZUGANG: Farbbeschichten der tragenden Stahlkonstruktionen. 

3.1.3.1 .4 AUSSENWANDBEKLEIDUNG INNEN 

BESTAND : Überputzen des vorhd. Innenputzes zur Erzielung 
einer glatten pflegeleichten Oberfläche und 
abgetöntem, scheuerfestem Farbanstrich. 
Entrosten und Farbbeschichten der tragenden 
Stahlkonstruktion. 

ZUGANG: Kalkzementputz mit abgetöntem, scheuerfestem 
Farbanstrich. 

Im beheizten Bereich: 
Wärmedämmschicht mit Dampfsperre, Vormauerung aus 
Kalksandsteinen oder Gipsplattenverkleidung. 
In Teilbereichen durch Verkleidung aus verzinktem 
Stahlblech gegen mechanische Beanspruchung ge
schützt. 

3.1.3 .1.5 FASSADENELEMENTE 
siehe Ziffer 3.1.3.1.2 

3.1.3.1.9 SCHUTZELEMENTE AUSSEN 
- entfällt -
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3.1.3.2 NICHTTRAGENDE INNENWÄNDE UND ZUGEHÖRIGE 
BAUKONSTRUKTIONEN 

3.1.3.2.1 TRENNWÄNDE 

Aufgabe UA 
XAAXX AA 

FC LA 

Ziegel- bzw. Kalksandsteinmauerwerk, 11,5 bis 24 cm 
stark, in Obergeschossen Meta llständerwände mit 
Gipsplattenbeplankung und Mineralfasereinlage, 
i~ Teilbereichen F90. Siehe unter Feuerlöschein
richtungen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1, BfS-KZL: 
9K/415/1000/F/TU/0003, EU 145.1. 

3.1.3.2.2 INNENTÜREN UND -FENSTER 
Stahlblechtüren, farbbeschichtet. 

Lid.Nr. 
NNNN 

0001 

Im Verkehrsbereich verglaste Metallrahmentürelemente. 
Teilweise Steuerung durch Rauchmelder. 
Feuerschutzklasse nach Erfordernis.Siehe unter Feuer
löscheinrichtungen, Tagesanlagen Schacht Konrad 1, 
BfS-KZL: 9K/415/1000/F/TU/0003, EU 145.1. 

3.1.3.2.3 INNENWANDBEKLEIDUNGEN 

BESTAND: Überputzen des vorhd. Innenputzes zur Erzielung 
einer glatten, pflegeleichten Oberfläche und 
abgetöntem, scheuerfestem Farbanstrich. 

ZUGANG: Beschichtung wie vor, abgetönter, scheuerfester 
Farbanstrich auf Leichtbauwänden . 
Stahlblechverkleidung in Te ilbereichen entspr. 
3.1.3.1.4. 

Zwischen beheizten und unbehe izten Bereichen: 
Wärmeschutz entspr. 3.1.3.1.4. 

3. 1.3.2 .4 WANDELEMENTE 
- entfällt -

3.1.3.2.5 SCHUTZELEMENTE INNEN 

BESTAND: Entfernen der vorhandenen Geländer und Einbau 
neuer Stahlprofilgeländer, farbbeschichtet. 

ZUGANG: 

3.1.3.3 

Einbau von Geländern aus Stahlprofilen, 
farbbeschichtet. 
Rammschutzvorrichtung gemäß Anlage 4. 

NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN DER DECKEN, 
TREPPEN UND ZUGEHÖRIGE BERE ICHE 

3.1 .3.3.1 BODENBELÄGE 

BESTAND: Keramische Platten im Mörtelbett im Gang 
des Erdgeschosses. 

ZUGANG: PVC-freier Bahnenbelag auf Estrich in den Ober
geschossen bzw. auf Doppelboden im Steuerstand. 

3.1.3.3.2 TREPPENBELÄGE 
Keramische Tritt- und Setzstufen im Mörtelbett. 

Rev. .DBE NN 
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3.1 .3.3.3 DECKENBEKLEIDUNG 
Im beheizten Bere ich Wärmedämmauf lagen einschl. 
erforderlicher Dampfsperre und Beplankung. 

3.1.3.3.4 TREPPENBEKLEIDUNGEN 
Abgetönter , scheuerfester Anstrich auf den 
Betonflächen v·on Treppenunterseite und Treppen
auge. 

3.1.3.3.9 SCHUTZELEMENTE DECKEN 
- entfällt -

3.1.3.4 NICHTTRAGENDE KONSTRUKTIONEN DER DÄCHER 
UND ZUGEHÖRIGE BAUKONSTRUKTIONEN 

3.1.3.4.1 DACHBELÄGE 

UA 

AA 

LA 

BESTAND: Entfernen der vorhd. Dachhaut und Aufbringen einer 
neuen Dachhaut auf die vorhd. Gasbetonplatten . 
Aufbau (von oben): 

Ud.Nr. 

NNNN 

0001 

Dachhaut, ausreichend dampfdurchlässig und geschützt 
gegen UV-Strahlen, Entspannungsschicht, punktweise 
ver,-k lebt. 

ZUGANG: Wie vor, jedoch auf neu verlegten Gasbetonp latten. 

3.1.3.4.2 DECKENBEKLEIDUNGEN 

BESTAND: Abgetönter , scheuerfester Farbanstrich auf Gasbe
tonplatten einschl. erfdl. Ausbesserungsarbeiten. 

ZUGANG: Wie vor, auf Gasbeton-/Gipsplatten. 

3.1.3.4.3 DACHÖFFNUNGEN 
Rauch- und Wärmeabzugsklappen gemäß DIN 18232, 
Teil 2 und 3 

3.1.3.4.4 SCHUTZELEMENTE DÄCHER 

3.1.9 .1 

- entfällt -

BAUSTELLENEINRICHTUNG 
Baustelleneinrichtung nach Erfordernis und nach 
den örtlichen Gegebenheiten. 

Rev. .DBE NN 
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3.4 BETRIEBLICHE EINBAUTEN 

- entfllll t -

3.5 

3.5.l 

3.5.2 

3 . 5 . 3 

3 . 5 .4 

3.5.5 

4. 

BESONDERE: BAUAUSFtlHRUNGEN 

BESONDERE BAUKONSTRUKTION 
Anschl Usse an das FördergerUst sowie an Sonderein
bauten entspr. der Anlagenplanung der Fachfirmen, 
sonst s. Ziffer 3.1.l.l • 

BESONDERE INSTALLATIONEN 
- entfällt -

BESONDERE ZENTRALE BETRIEBSTECHNlK 
- entfällt -

BESONDERE BETRIEBLICHE EINBAUTEN 
- entfällt -

KUNSTWERKE, KÜNSTLERISCH GESTALTETE BAUTEILE 

- entfällt -

GERÄT 

1 Rev . 06 

1 Rev. 06 

4.1. SCHUTZGERÄT 
Siehe unter Feuerl~scheinr~chtungen, 
Tagesanlagen Schacht Konrad l, BfS-KZL: 
9K/415/1000/F/TU/0003, EU 145. 1. 

Rev. 
06 
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Baubeschreibung 

Technische Beschreibung 
Doppelstrebengerüst 
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Das Fördergerüst Konrad 1 ist ein Doppelstrebengerüst mit einem unabhängig von 
den Streben stehenden Führungsgerüst. Im Bereich der unterep Seilscheibenbühne 
ist das Führungsgerüst lediglich für die Aufnahme der Horizontal kräfte befe
stigt. Ursprünglich wurde das Fördergerüst für Einseilförderung mit überein
anderliegenden, im Durchmesser 7,5 m großen Seilscheiben, ausgeführt und für 
eine Betriebslast von 72 t und eine Seilbruchlast von 532 t bemessen. Diese 
Seillasten wurden für beide Förderungen eingesetzt. 

Die vormals südl. Gefäßförderung wird umgebaut in eine Gestel lförderung mit 
Großkorb ohne Gegengewicht. Auf der oberen südl. Sei lscheibenbühne wird hierfür 
eine neue, im Durchmesser 6,5 m große Seilscheibe gesetzt. Die untere südl. 
Seilscheibenbühne ist einmal Standort für di~ Reserveseilscheibe und zum 
anderen werden die beiden Hilfsfahrseilscheiben $ 0,6 m verl agert. In der . . 
nördl. Förderung wird die vorhandene Gestel l fc, ·derung in eine 2-Sei l -Gefäßför-
derung mit 1 Gefäß und Gegengewicht umgebaut. Die 6,5 m großen Seilscheiben 
werden in neuer Lage auf die obere und untere Seilscheibenbühne gesetzt. Bis 
auf den Umbau der Seilscheibenbühnen sind an den Strebenbock keine weiteren 
Umbaumaßnahmen bzw. Verstärkungen erforderl ich. Die Nachtragsberechnung erfolgt 
für die neuen Seillasten 

1) Südl. Förderung: 

2) Nördl. Förderung: 

Sei l bruchlast 1853 kN 
Betriebslast 280,4 kN 

Sei lbruchlast 4685 kN 
Betriebslast 641 kN 

bzw. 666 kN Betriebslast 

-
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Umbaumaßnahmen des Bockgerüstes im einzelnen: 

die Treppenanlage von der unteren zur oberen Seilscheibenbühne 
((+ = 11,0 m) 

die 2 Seilscheibenverlagerungsträger aus Breitflanschprofilen in der 
oberen südl. Seilscheibenbühne 

die 2 Seilscheibenverlagerungsträger aus Blechen geschweißt in der obe
ren nördl. Seilscheibenbühne 

die 2 Verlagerungsträger in Bühnenmitte aus Breitflanschprofilen in 
der oberen Seilscheibenbühne 

die Zungen zur Abstützung der Sei lscheibenverlagerungsträger auf die 
vorhandenen Riegel des Bockgerüstes 

die Aussteifungen der Verlagerungsträger 

die Bühnenabdeckung aus Tränenblech für die obere Seilscheibenbühne 

die Bühnenunterzüge 

die Winkelstahlgeländer 

die 2 Seilscheibenverlängerungsträger aus Blechen geschweißt in der 
unteren nördl. Seilscheibenbühne 

die Aussteifung der Verlagerungsträger 

die Bühnenabdeckung aus Tränenblech für die untere Seilscheibenbühne 

die Bühnenunterzüge 

die Laufstege und Podeste für die Abdrehvorrichtung der Seilscheiben 
in der nördl ichen Förderung 

die Hilfsfahrseilscheiben-Verlagerung aus Breitflanschprofilen auf der 
unteren südl. Seilscheibenbühne. 

0 46 
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Führungsgerüst 

Das vom Bockgerüst unabhängig stehende Führungsgerüst ist in seinem 
Querschnitt für die neuen Förderungen ausreichend dimensioniert. 

Wo die vorhandenen Riegel den Betrieb der neuen Förderungen nicht 
stören, bleiben die Riege l in ihrer ursprünglichen Lage. 

Die sehr stark korrodierten Riegel werden durch neue ersetzt. Dies gilt 
insbesondere für die Riegel der Mittelwand. 

Umbaumaßnahmen des Führungsgerüstes im einzelnen: 

die Prellträger für Fördergefäß und Gegengewicht in der nördl. Förde
rung und die für den Großkorb in der südl. Förderung einschl. der 
Verlagerungsträger und Spurlattenabfangträger., 

die Bühnenabdeckung auf den Prellträgern aus Tränenblech und den not
wendigen Bühnenunterzügen, 

die Verschubbahn für die 2Seil-Klernm- und Hubvorrichtung in der Prell
trägerebene, 

die Fangklinken für Großkorb, Gefäß und Gegengewicht, einschl. der 
Verlagerungsträger und dem Fangklinkenumgang, 

die Riegel in der Mittelwand 

die Treppenanlage von+ 8,6 m bis+ 33,13 m einschl. der Podeste und 
Verlagerungskonsolen, 

die klappbaren Sei lumlenkrollenverlagerungsträger für die Hilfsfahran
lage, einschl. der Verlagerungsträger, den 2 handbetätigten Wand
winden mit den notwendigen Umlenkrollen in Höhe des vorh. Fang
klinkenumfangs + 20,53 m, 

die elektro-mechanisch betätigten Absetzklinken für Gefäß und Gegenge
wicht einschl. der Verlagerungsträger und der Stellgeräte, 

047 

-
die 

-~~, mit o,.. 
Verlagerung der Umlenkrolle zum Seilauflegen in der Nordwand . ~ ,~ ~0~ 
Führungsgerüstes, mit den Verlagerungsträgern und Zwischenpfc f e, '.ib l. 

. ? j~ ~1 
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die Riegel und Abkleidung im Bereich der Tore an RHB, der 6,0 m Bühne 
und der 8,6 m Bühne, 

die Verlagerungsträger für die Brandk lappen an RHB und im Keller des 
Führungsgerüstes, 

die Konsolen und Riegel für die Befestigung der Spurlatten im Füh
rungsgerüst, 

die Eckführung für das Fördergefäß im Bereich der Endladeanlage mit 
den Konsolen für die Befestigung der 2 Eckführungsstränge, 

die Abdeckung der RHB im Kellerbereich mit den Unterzügen und der 
Blechabdeckung, ausgelegt für Gabelstap lerbetrieb, 

das Gerüstendstück (nach Zeichnung DBE) aus Rohr und Flacheisen, ver
lagert auf den oberen Aufbau des Fördergerüstes, 

die 4 elektro-mechanisch betätigten Schiebetore mi t Torträgern und 
Stellgeräten, 

die 3 elektro-mechanisch betätigten Drehtore im Bereich RHB mit den 
Lagerkonsolen und der Verriegelung einschl. der Stellgeräte für 
die Verriegelung und der Drehantriebe, 

die beiden mechanisch betätigten Schranken vor dem Korbtrum und dem 
westl. Gefäßtrum einschl. der entsprechenden Leitplanken. 

Montagebeschreibung 

Die Umbauarbeiten werden in zwei Bauabschnitten ausgeführt. 

Im 1. Bauabschnitt wird die südliche Förderung umgebaut. 

Im 2. Bauabschnitt wird die nördliche Förderung umgebaut. 

• DBE 

Blatt 41 

Vor den eigentlichen Umbauarbeiten wird das Bockgerüst mittel s Hoch
druckreiniger ca. 180 bis 190 bar ganzflächig abgewaschen, Fett und ____ ....,.__ 

ölige Bestandteile werden mit unweltverträglichen Zusatzmitteln e . , mit Orb~ 

fernt und die Oberflächen auf Haftfähigkeit der Beschichtung au ,iöe ~H ~. 
~ .~;) ~-.t Untergrund' geprüft. ~ ,;,..~ i- ·~ 
:.? .• -i ~ 

\,);-, 
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Lose Altbeschichtungen, Rost und Blattrost werden mittels Nadelhämmern, 
rotierender Bürsten usw. mindestens nach St 2 entfernt . Anschließend 
wird der Korrosionsschutz aufgetragen. 

Sämtliche Abfallprodukte und Abfälle aus der Korrosionsschutzausführung 
werden gemäß den gesetzlichen Vorschriften unter Vorlage der ordnungs
gemäßen Entsorgungsunterlagen entsorgt. 

Der Korrosionsschutz der oberen und unteren Seilscheibenbühnen erfo lgt 
jeweils nach entsprechender Montage. 

Das Führungsgerüst wird am Ende des 2. Bauabschnittes wie oben beschr ie
ben vorbehandelt und gestrichen. 
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Sehachthalle einschl. Anbauten und Fördergerüst 
BW.-Nr. l 

Baubeschreibung 
Teil: Technische Ausrüstung 

3.2 TECHNISCHE AUSRÜSTUNG 

3.2.1 ABWASSER 

Siehe Planunterlagen Endlage r Konrad , Tagesanlagen Rev. 06 
Schacht Kon rad 1, Grundstücks- und Gebäudeentwässerung 
(Ordner 1. 01, Band 1 und 2) , BfS- KZL: 9K/4135/FC/GH/0020 , 
EG 044. 

3.2.2 WASSER 

Die Wasserversorgungseinrichtungen werden nach DIN 1988 "Techni 
sche Regeln für Trinkwasser-Insta l lation (TRWI)" ausgeführt. 

Als Rohrleitungsmater ia l wird verzinktes Stahlrohr nach DIN 
2440/2444 installiert und gegen Schwitzwasserbildung isoliert. 
Versorgt werden die nachfolgend a1-fgeführten Objekte: 

- 1 Stck . WC-Anlage 

- 1 Stck. Waschtisch 

- 1 Stck . Auslaufventil 

- 1 Stck. Urinal 

Für die Warnwasserversorgung der Waschtischanlagen sind elektri
sche Untertisch-Speichergeräte mit einer Anschlußleistung von 
2 kW vorgesehen. _ 

. ~lt'\ mit Oli: 
(~ ~~ 

,.& Gin~!~ %, .i ~.. ~ r:r ) 
t') <"\ (t\ 11 .. ~-,: g. 
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3.2.3 HEIZUNG EINSCHLIESSLICH WÄRMEDÄMMUNG 

Die Wärmeversorgung erfolgt über in der Sehachthalle verlegte 
Heizwasserleitungen mit einer Temperaturspreizung von 90/50°C. 

0 5 1 

für den Anschluß der Heizkörper werden Rohrleitungen aus schwar
zem geschweißten Rohr nach DIN 2440 verwendet. Rohrleitungen und 
Regelgruppe werden im Stützenbereich untergebracht. 

Die Rohrleitungen werden gemäß der Heizungsanlagenvero:dnung wär
megedälllTlt. 

Für die He izwasserversorgung der Heizkörper ist eine außentempe
raturabhängige Regelung vorgesehen. 

Die Heizkörper sind an den Außenseiten der Räume, nach Möglich
keit unter den Fenstern, angeordnet. 
Es kommen ein- oder mehrreihige Niedertemperatur-Flachheizkörper 
zum Einsatz. 
Die Heizkörper werden für eine Vorlauftemperatur von 70°C und ei
ner Rücklauftemperatur von 50 °C ausgelegt. Damit ist die Forde
rung, gemäß Erlaß des MW "Energiesparendes Bauen", die Heizkörper 
mit einer Heizmitteltemperatur von 60 °C auszulegen, erfüllt. 

3.2.4 GASE UND SONSTIGE MEDIEN 

- entfällt -

Schalt und Steuerschrank 

Der Schalt- und Steuerschrank dient zur Steuerung und Regelung 
des Warmlufterzeugers. 

Er besteht aus a l len erforderlichen elektrischen Geräten und Kom
ponenten, wie Sicherungen, Luftschlitze, Bimetalls, Meß-, Anzei
ge- und Überwachungsgeräte usw. und ist auf Klennnleiste unter
teilt in Leistungs- und Steuerteil verdrahtet. 

Der Schutzart ist in IP 54 ausgeführt. 
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Datenblatt f ür d;e Schachtwetterhe;zung 0 5 2 

Allgemei ne Angaben 

1. Anlagenart : Warmlufterzeuger WS 630 

2. Betriebszeit . 24 h . 

3. Geräte : 

Aufstel lungsort . 10 R 004 . 

4. Schaltschrank : 

Aufstel lungsort . 10 R 004 . 

5. Heizmedium : Luft 

6. Küh lmedium : 

Kühlsystem . -. 
Geräte-Leistungsdat en 

7. Zuluftstrom, max. : 32.000 m3/ h 

8. Abluftstrom, max. : -

9. Mindestaußen luftanteil : 100 % 

10. Hei zleistung : 630 kW 

11. Kühlleistung, ges. : -

' 12. Motorleistung/ 
Zuluftvent i l itor . 2 X 5,5 kW . 

13. Motorleistung/ ,t Orig1// 

Abl uftvent i lator 
..,_,, -~-. - .. "<i' . 

C\ ! •~1'!'1i ~ ., '?) i 
~ 

~ ~ 14. Motorle istung/ ~ ;, 
Kältemasch ine : e~ - 4rchi\J 't 
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15. Filterklasse 

16. Druckerzeugung 
Ventilator , max. 

17. Temperaturerhöhung 
Abluftstrom 

Raumdaten 

18. Temperatur Sommer 
tR = - be i t Au -

19. Temperatur Winter 
tR = 4°C bei tAu = 0°C 

20. Zu 1. Scha 11 druck pege l 

21. Vorh. Raumhe izung bis 

22. Belüftete Fläche: 

23. Raumluftwechsel 

ZAC FC LA 0001 03 (i 
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400 Pa 

60 K 

Feuchte Sommer 
fR = - % r.F. bei fAu = - % r.F. 

Feuchte Winter 
fR = - % r.F. bei fAu = - % r.F. 

80 dB (A) 

- mittl. Raumhöhe : -

3.2.5 ELEKTRISCHER STROM (AUßER FÜR HEIZZWECKE) UND Bl~TZ
SCHUTZ 

In der Sehachthalle ZAC sind außer der allgemeinen Gebäudeinstal
lation auch ein Teil der übergeordneten Einrichtungen für die 
Zentralen Anlagen der elektrischen Energieversorgung unterge
bracht. Die Beschreibung ist daher in die Abschnitte 

- übergeordnete Energieversorgung 
und 

- Gebäudeinstallation 

unterteilt. 
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übergeordnete Energieversorgung 0 5 4 

500 V Verteilungen 

Die Speisung der 500 V-Verteilungen 06 PLA, 07 PLA und 08 PLA die 
in der Sehachthalle untergebracht sind, erfolgt aus der 500 
V-Schaltanlage 01 PKA im Werkstattgebäude mit Schalthaus 01 ZVA. 
Als 500 V-Verteilungen werden fabrikfertige, typgeprüfte Stand
verteiler mit allen erforderlichen Sicherungs- und Steuerungsab
gängen vorgesehen. 

400 V-Verteilungen 

Die Speisung der 400 V-Verteilung 43 PNA die in der Sehachthalle 
untergebracht ist und für den Friktionswindenanschluß vorgesehen 
ist, erfolgt aus der Niederspannungshauptverteilung 02 PMA im 
Werkstattgebäude mit Schalthaus 01 ZVA. 

Als 400 V-Verteilung wird ein fabrikfertiger, typgeprüfter Stand
verteiler mit allen erforderlichen Sicherungs- und Steuerungsab
gängen vorgesehen. 

Gebäudeinstallation 

Als Versorgungsspannung für Normalnetz/Netzersatz wird f ür die 
Verbraucheranlagen :S0/220 V, 50 Hz vorgesehen. Die Berei tstel
lung der Versorgungsspanunng für Normalnetz erfolgt in der Nie
derspannungshauptve: ~ei lung 02 PMA des Werkstattgebäudes mit 
Schalthaus 01 ZVA. Die Bereitstellung der Versorgungsspannung für 
Netzersatz erfolgt in der Niederspannungshauptverteilung 20 PSA 
des Werkstattgebäudes mit Schalthaus 01 ZVA. 

Die Aufteilung in N- und Schutzleiter (PE) erfolgt in den Nieder-
spannungshauptverteilungen 02 PMA bzw. 20 PSA, so daß grundsätz
l ich 4 1/2 bzw . 5 Leiterkabel verlegt werden. 

,, \\ il Vflg,; 
.\ 7->7 ;~ '!!b ~ . t·/ ~ l • • ::, 1 

.·• ~~-.. -, ~-- '/i. ·•'..,.• 
; ,-? ~-!/ 

Als Unterverteilungen kommen fabrikfertige Stahlblechstand o~;ihiv·?~\~, 

Unterverteilungen 

Wandverteilungen zum Einsatz. Die Unterverteilungen sind durch 
Abschottung aufgeteilt in Normalnetz und Netzersatz. 
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Der Aufbau der Unterverteilungen ist mit Hauptschalter, FI-Schutz
schalter, NH Sicherungsabgängen, Stromkreissicherungen wie 
Schraubsicherungen, Sicherungsautomaten, Luftschützen und Strom
stoßrelais vorgesehen. 

Die vorhandenen Verteilungen in der Sehachthalle werden demon
tiert. 

Verlegesysteme/Gebäudeinstallation 

Die Einspeisung der Unterverteilung erfolgt mit entsprechend di
mensioniertem Kabel auf Steigetrassen, verzinkten Stahlblech-Ka
belbahnen mit Lochprägung. und Kabeldoppelboden. 

Die weitere Installation und Versorgu~g der einzelnen Verbraucher 
ist mit PVC-Rohr in halboffener Verlegung vorgesehen. 

Für die a. P. Installation werden FR Großflächenschalter/Taster 
und Schukosteckdosen bzw. CEE-Steckdosen eingesetzt. 

Allgemeine Beleuchtung 

Die Beleuchtungsinstallation wird unter Berücksichtigung der DIN 
5035 Teil 1 und 2 sowie der Arbeitsstättenrichtlinien erstellt. 
Bei der Auswahl der Leuchten werden L~leuchtungstechnische Anfor
derungen, die erforderliche Schutzart u~d der Raumcharakter be
rücksichtigt. 

Für die Beleuchtung werden f reistrahlende Leuchtstoffleuchten als 
Einzelle4chten oder Lichtbandleuchten sowie Hal lenspiegel leuchten 
eingesetzt. 

Sicherheitsbeleuchtung 

Die Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege wird in Bereitschafts-

48 

---::--.. 
schal tung mit Einzelbatterie 1 euchten vorgenonrnen. ~J{l.n. Origii;;-,.. 

~ 
:,f'~ ,· l .. •lö>/~ 

,~ ~Y( ~ 

Die Hinweistransparente (Ausgänge) werden in Dauerschaltung i it 11;,~ 1 
Q) ö."'tl-n> 

Einzelbatterie betrieben. ~~ ~ 
·, ......_A,,chi~# 

Die Anlage wird gemäß DIN VDE 0108 instal liert. Rev. 06 
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Brandschutz 05 6 

Alle Durchführungen von Kabeln und Leitungen (z. 8. Steigleitun
gen, Kabelrinnen etc.) durch feuerbeständige (F 90) Decken und 
Wände werden feuerwiderstandsfähig F 90 und rauchdicht verschlos
sen. 

B 1 itzschutz 

Die Blitzschutz- und Erdungsan l age wi rd den neuesten Angaben 
der einschlägigen Vorschriften und Ri chtlini en entsprechend 
erstellt, insbesondere unter Berücks i chtigung de r relevanten 
Teile der VDE-Bestimmungen 0100, 0101, 0141 und DIN 48801 , 
48803 und 57185 . 

Erdungsanlage 

Rev. 
06 

Die zu erdenden Anlagenteile und Geräte werden an ein Erdungs le i
tungsnetz angeschlossen, das im wesentlichen aus Erdungssammellei
tungen und -stichleitungen aufgebaut ist. Die Innenerdung (Poten
tialausgleich) ist mit dem Fundamenterder der Gebäude und der 
Außenerdung verbunden. 

3.2.6 FERNMELDETECHNIK 

Fernmeldetechnische Ausrüstungen werden entsprechend den bPtrieb
lichen i. ,1d sicherheitstechnischen Anforderungen installiert. 

3.2.7 RAUMLUfTTECHNIK (RLT) 

Der fensterlose WC-Bereich in der Ebene+ 6,00 m wird mit Fort
luftventilatoren über Dach entlüftet. 
Für die Fortluftkanäle werden Wickelfalzrohre nach DIN 24145 und 
die dazugehörigen Formstücke mit Steckverbindern verwendet. 
Um das Nachströmen von Luft zu ermöglichen, werden Lüftungsgitter 
aus Aluminium eingesetzt. Die Ansteuerung des FO-Ventilators er
folgt über- die Lichtschaltung des WC-Ber~iches mit 2wischenaefrnitOr.·. -1:-~ ¼'0. 
. schal tetem Nachlauf re 1 a i s. /j/:s .·:,.,~ ~~i 
Für die verbleibenden Räumlichk~iten und die Schachthall~ seJ bst ' ~-

+-! ... ,. _r1 
sind keine weiteren RLT-Anlagen vorgesehen. Die Be- und tit lüf~\.; 1 

tung erfolgt über die Fensteröffnungen. 4rchi" yiß•
0 
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05 7 
3.2.8 FÖRDERTECHNIK 

Der Brückenkran mit Haupthubwerk , Tragkraft 35 t, und Rev. 06 

das Nebenhubwerk mi t Aus leg.er, Tragkraft 15 t wird 
für den Endlagerbetrieb wei t er verwendet . 

.. 

., ~ «'it Or;01~. 
-5:-~ - '9/ ' 

.·;• ,~~~ ~ . ·• c~·, ~ ;f 'y s,: t' :f 1::: ~~~ -·"' ........ ·(1 Vriw 
-~e, 

\>e" 4ri:hl" 
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3.5.3 BESONDERE ZENTRALE BETRIEBSTECHNIK 
hier: Schachtwetterhe izung 

Die Schachtwetterheizung hat die Aufgabe, bei Temperaturen tAtm < 

0°c e in Gefr ieren des Schachtkopfbereiches zu vermeiden. 
Sie versorgt über einen Zuluftkana l den Schachtkopfberei ch des 
Schachtes mi t Warmluft und besteht aus zwei direktbefeuerten im 
Raum 10R004 aufzustellenden Warmlufterzeugern mit folgenden 
Einbauten: 

- Luf t eintr itt 
- Brennkannner 
- Leichtö lbrenner 
- Ventilator 
- Luftaustr i tt 

05 8 

Die Luft wird über den direkten Außenluftanschluß in der Schacht
halle vom Ventilator angesaugt , erwärmt und über den Luftaustritt 
und einem Luftkanal dem Sehachtkopf zugeführt. 
Bei Unterschreitung der Außenlufttemperatur von O °C, werden die 
Warmlufterzeuger automatisch stufenweise zugeschaltet. 
Die Abgasführung erfolgt mit F-90 U11111antelung in einen Rauchabzug 
in Höhe Achse 3. 
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Kl - BW.-Nr. 1 
Bauzeichnungen 

Sehachthalle 
Erdgeschoes +-0,0 -lstzuetand-

Sehachthalle einschl.Al.pautenlZAC) und PördergerlisttZAB) 
Untergeschoss -2,2 -Endzuatand-
Erdgeschoß +-0,0 -End ;uatand-
Ebenen +6.00, +8.60, +12.40 -Endzustand
Ebene -til8,34 mit Dachaufsicht -Endzustand-

SchachWll9 
Schnitt A-A 
Schnitt B-B 
SChnitt C-C, D-D 

Pörderqeriist 
Ebenen -Istzustand 
Ebenen -Endzustand 
Führung■geriiat-Ansichten 
Führungsgerüst-Ansichten 
Uberaicht -Istzuatand
Uberaicht -Endzuatand-

-Iatzustand-
-Endzuatand-

059 

Anlage 2 

Anlage 
Anlage 
Anlage 
Anlage 

3 
4 
5 
6 

Anlage 7 
Anlage 8 
Anlage 9 

Anlage 10 
Anlage 11 
Anlage 12 
Anlage 13 
Anlage 14 
Anlage 15 
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Nach der Wärmeschutzverordnung V vom 24. Februar 1982, wird der 
Nachweis nach Anlage 1 und 3 gefUhrt. 

Der beheizte Bereich wi rd nach Abschnitt 1 bzw. 2 der Wärme
schutzverordnung (Gebäude mit norma l en/niedrigen .Innenraum
temperaturen) nachgewiesen. 

k-Zahlen 

Wie im Folgenden errechnet, wer 2n fUr die einzel nen Bauteile 
die aufgelisteten k-Zahl en angsetzt : 
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Bauteil W 

Au~enwand bzw. Wand 
zu tinbeheizten Rlumen 

Wand zu unbeheizten 
Rlumen 

Wand zu unbeheizten 
Uumen 

Fenster 

Fenster 

Boden gegen Erdreich 

Boden gegen Erdreich 

Decke zu unbeheizten 
Raumen 
(niedrige Innentemperatur) 

Decke zu unbeheizten 
Rllumen 

Decke zu unbeheizten 
Rllwnen 

Decke zu unbeheizten 
Räumen 

Decke zu unbeheizten 
Räumen 

1,25 cm Gipskarton 
6,00 cm WD (Mineralfaser} 

24,00 cm Mauerwerk 

Blech 
6,00 cm WD (Mineralfaser) 

Blech 

Metallstlnderwand mit: 
2,50 cm Gipsplattenbeplan

kung, beidseitig 
und dazwischen 

k •---
m2 X K 

Wl • 0,48 

W2 • 0,56 

6,00 cm ·WD (Mineralfaser) W3 • 0,57 

Isolierglas mit 10-16 mm 
Luftzwischenraum, 
Metallkonstruktion, 
Rahmengruppe 2.l 
{DIN 4108, T.4, Tabelle 3) 

I solierverglasung 
Luftzwischenraum 10-16 mm 
(lt. Wlrmeschutzverordnung 
V., Anlage 1, PKT 5) 

Z,00 cm Keramikplatten 
3,00 cm Mör~el 
.5,00 cm WD (Bartschaum) 

4,00 cm Estrich 
8, 00 cm WD (Bartschaum) 

8,00 cm Gasbeton 
2,00 cm WD (Bartschaum) 

Blech 
8,00 cm WD (Mineralfaser) 

Blech 

4,00 cm Estrich 
18,00 cm Stahlbetondecke 

8,00 cm WD (Mineralfaser) 
l,25 cm Gipskarton 

1S,00 cm Stahlbetondecke 
S,00 cm 'WD (Mineralfaaer) 
1,25 cm Gipspl_atten 

3,00 cm Gipsplatten 
S,00 cm 'WD (Mineralfaser) 
3,00 cm Gipsplatten 

Fl • 2,9 

F2 • 1,75 

Gl • 0,68 

G2 • 0,45 

A.Bl · 0,88 

A.B2 • 0,45 

AB3 • 0,39 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Außenwand W1 

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/A: 

1 2 3 4• (2 · 3) 5 6 "" {3 :5) 

Roh- Dicke flächenbezo- Wärmeleit· s/A 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkelt A 

von innen nach außen !a Sl. w m1 -K 
m --m3 m2 m •K w 

Gi oskarton 900 0,0125 11, 25 0 , 21 0 ,06 
WD (Mineralfaser ) 0 , 06 0 ,04 1 ,50 
Mauerwer k 1600 0,24 384 0 , 68 0,35 

> 300 1 , 91 

+ 
erf. Wärmedurchla6widerstand nach Tab. 1 1 0 ,55 m 2 · K . 
oder 2 - DIN 4108 Teil 2 --A w 
vom. WärmedurchlaBwiders1and des Bauteils 1 1 , 91 m'•K -
(alter Schichten) -- -A w 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
,,a i 11a 8 

Bauteile m1 •K m2 ·K 
w w 

Außenwände. Dach 1 ~ 0,04° 
0 Hlnterfüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, 
Dachschrägen. Kehlbalkendecken, Abseitenwände, 0,13 0,08 
Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß 

"Treppenraumwände, Wände t u unbeheizten 
Räumen. Abseitenwand zum wärmegecüimmten 0,13 0,13 
Dachraum 

"Kellerdecken, 
· Decke Ober unbehelzten Räumen 0,17 0,17 

Offene Ourchfahrten, 0,17 0.04 auskragende G„cho8decken 

Böden, an Erdreich grenzend 0,17 0 
Wände. an Erdreich grenzend 0.13 0 

3. Berechnung des !<-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) 

1/0 j m2• K/W - ,,,,,----:-- ~ 0, 13 - :\mit l r'Gl . 
1/1-. m'• KIW 1 , 91 - /, s- )'~q/ 

- -(b}\: (' 1/Cla m'. K/W 0 ,04 
1:, ~ : -1/k m'• K/W 2, 08 

k•-1-• 1 w ~ :;: -~, 
\ ? "' r - 0, 48 m' . 1( \ 1/k 2 ,08 

, .. ~ 
t "'; ,.•. i'.} l(l-0 .. _ .... ,.;...-
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Wand zu unbeheizten R~U111enm,W2 

1. Berechnung des WärmedurchlaBwiderstandes 1//\: 

1 2 3 4 • (2· 3) 5 60:: {3:5) 

Roh• Oici<e flächenbezo- Wärmeleit· SI/.. 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkeit >. 

von innen nach außen !2 ~ w m' •K 
m --ml m' m•K w 

Blech verna hlässi t 
WD (Mineralfaser ) 0 . 06 0 , 04 1 t) 

Blech verna hlässi ltt 

1 , 5 

+ 
erf. WärmedurchlaBwiderstand nach Tab. 1 , 

0 ,55 m'•K 
oder 2 - DIN 4108 Tell 2 --I\ w 
vorh. WärmedurchlaBwiderstand des 8aU1eils 1 1,50 m'•K 
(aller Schichten) --I\ w 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
1/ai 1/aa 

8aU1eile m' •K m'• K 
w w 

Außenwände. Dach 1 0.13• 0,04• 

•Hinterlü~:~te Fassaden, zweischatige Flachdächer, 
DachSchrägen, Kehtbalkendecken. Abseitenwände, 0,13 0,08 
Decke zum "icht, eusgebaU1en Dachgeseho8 

'Treppenraumwände, Wände zu unbeheizten 
Räumen. Abseltenwand zum wärmegedämmten 0.13 0,13 
Dachraun -- - -

"Ke!Je~en, 
0,17 0,17 Decke über unbeheizten Räumen 

Offene OUrChfahrten. 
0,17 0.04 auskragende Geschoßdecken 

Böden, an Erdreich grenzend 0,17 0 

Wände. an E'rdreich grenzend • 0.13 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) 

1/Qj m' •KIW 0 , 13 -
111\ m' •KIW 1 , 5 

~ ~ 1/Cla m, ·K/W O, 13 ~<3-

~ ~ d~I ~ ( 1 , 76 " ... ,~ 1/lt m' · K/W 
k•-,-• 1 w ~-

~ ~ 1, 76 - 0, 56 m5 •K C, - ~ 
... 

1/k . ·? 
l/ 

' ~ •(\~/ 
~C'l1iv rn\=--

~/ 
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NachweiS;SYStem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Wand zu unbeheizten Räumen, W3 
1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1//\: 

1 2 

Roh· 
Baustoffschichten dichte 

von innen nach außen ~ 
m' 

«;;1.pskarton 9UU 

WD (Miner.alfaser) 
Gipskarton 900 

arl. Wär:medurchla8widerstand nach Tab. 1 
oder 2 - DIN 4108 Tell 2 

vorh. WärmedurchlaBwiderstand des Bauteils 
(aller Schichten) 

3 

Dicke 
s 

m 

I0,025 

0 , 06 
0 , 025 

4-(2 · 3) 

flächenbezo· 
gene Masse 

~ 
m2 

22 ,5 

22 , 5 

4S 

+ 

1 --A 

1 , 15 

1 , 5 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 

Bauteile 

Au8enwände. Dach 

•Hinterlüftete Fassaden. zweischalige Flachdächer, 
Dachschrägen. Kehlbalkendecken, Auseitenwände. 
Decke zum nicht ausgebaU1en Dachgeschoß 

-Treppenraumwände. Wände zu unbeheL .en 
Räumen, Abseitenwand zum wärmegedämmten 
Dachraum 

"Kellerdecken. 
Decke über unbeheizten Räumen 

Offene Durchfahrten. 
auskragende Gescho8decken 

Böden. an Erdreich grenzend 

Wände. an Erdreich grenzend 

3. Berechnung des k-Wertes 
0/1/ärmedurchgangskoeffizient) 

1/Q j m' · t<JW o. 13 

1/A m2 • K/W 1 , 5 

1/CXa m' •KIW 0 , 13 

1/k m~- K/W 1 , 76 

1/0j 1/0a 

m2 •K m2
• K 

w w 

0,13" 0,()4· 

0,13 0,08 

0,13 0,13 

0,17 0,17 

0,17 0,04 

0,17 0 

0,13 0 

5 

Wärmeleit· 
fähigkeit A 

w --m •K . 
0,21 

0,04 

0,21 

m2 ·K 
w 

6a: (3 :5) 

sn. 
m' •K 

w 
0,012 

1 ,5 
0, 012 

1 • S 

m
2 

• K ""-:-----4 
w 

' 
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Nachweissystem zur Warmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BY.-Nr. 1 

Bauteil: Boden gegen Erdreich, G1 

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1//\: 

1 2 3 4-(2·3) 5 6= (3 :5) 

Roh· Dicke ffächent>eZo- Wärmeteit· s/A 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkeit >. 

von innen nach außen ~ 5 w m2 •K 
m --m> m' m·K w 

Keramikplatten 2000 0.02 40 1 0 0 02 
Mörtel 2000 0 , 03 60 1.4 0.02 
WD (Har t schaum) 0 05 0 04 1 25 

< inn 1. 2 9 

+ 
erf. Wärrnedurchta8widerstand nach Tab. 1 1 m2 •K -- 0,80 oder 2- DIN 4108 Tel12 A w 
vom. WärmedurchlaBwiderstand des Bauteils 1 t, 29 m'•K -
(aller Schichten) 

-c -" w 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
1/Clj 1/Cla 

Bauteile m2 ·K m'•K 
w w 

AuBenwände.Dach 0,13• 1 0,04• 

*Hinterlüttete Fassaden. zweischalige Flachdächer. 
Dachschrägen, Kehlbalkendecken. Abseltenwände. 0,13 o.oa 
Decke zum nicht ausgebauten OachgeschoB 

*Treppenraumwände. Wände zu unbeheizten 
Räumen. Abseitenwand zum wärmegedämmten 0.t3 0,13 
Dachraum -

-Keffe~ken, 0,17 0,17 
Decke über unbeheizten Räumen 

Offene Durchfahrten. 0,17 0.04 auslcragende Gescho8decken 

Böden. an Erdreich grenzend J2..11 _L 
' Wände. an Erdreich 9renzend 0.13 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
r,Närmedurchgangskoeffizient) 

1/C:Cj m' • KJW 0,17 -
1/A m2,K/W 1. 29 -,,a.a m'•KIW - ~tmito~ 0 

½. 
~ 1/k m'•KIW 1 , 46 k __ 1 __ 1 w,f €J@ ~ "c7 - 0,68 CO · 

1/k 1 , 46 m:i •~~ ~ 

~ t V ~ \ 
'-!!chiv P~ 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

-
Bauteil: Boden gegen Erdreich, G2 

1. Berechnung des WärmedurchlaBwiderstandes 1/A: 

1 2 3 4-(2·3) s s-(3:S) 

Roh- Dicke flächenbezo· Wärmeleit· sl'>, 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkeit A 

von innen nach außen !i !i w m, -K 
m --m3 m2 m•K w 

Estrich 2000 0,04 80 1 , 4 0,03 
WD (Hartschaum) 0 08 0.04 2 00 

<300 2 ,03 
♦ 

erf. Wännedurchla8widerstand nach Tab. 1 1 m2 -K 
oder 2 - DIN 4108 TeU 2 -- 0,92 " w 
vorh. Wärmedurchla8widerstand des Bautells , 

2,03 m2 •K --- -(aller Schichten) " w 

2 Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
1/0 j 1/CXa 

Bauteile m1 ·K m2 • K 
w w 

Au8enwänae. Dach 0,13• 0.04· 

*Hinterlüttete Fassaden, zweischalige Flachdächer, 
Dachschrägen. Kehlbalkendecken, Abseitenwände, 0,13 0.08 
Decke zum nicht ausget>auten DachgeschoB 

.,.reppenraumwände, Wände zu unbeheizten 
Räumen, Abseitenwand zum wärmegedämm1en 0,13 0,13 
Dachraum 

-Kel~c:ken, 0,17 0.17 
DeCke über unbeheiZten Räumen 

Offene Durchfahrten. 0,17 0,04 aualcragenoe GeschC>Sdecken 

Böden, an Erdreich grenzend 0,17 0 

Wände. an Erdreich grenzend 0,13 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) 

1/Qj m2 - KJW O, 17 -
1//\ m'•KIW 2,03 
1/CXe m'•KIW 0 , 00 -

"· ~ii.":\ 1/k m' • KIW 2,20 
k•-1-• 

,, ,;· , w :r;.· 1 .. 
~ - 0 , 45 m' •K 

I 

~ r 1/k 2.20 ; 

-~ r 

' \! -~$ i, ~f'l 
.:: . -#.,1 

~-c/,'/v?# 
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Nachwei$S}'Stem zur Warmeschutzverordnurig · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Decke zu unbeheizten Räl.Dilen, ABl (niedrige Innentemperaturen) 

t Berechnung des Wärmedurchlaßwiderstandes 1/A: 

1 2 3 4-(2 · 3) 5 6c (3:5) 

Roh· Dicke flächenbezo- Wänneleit- s/A 
Baustoffschichten dichte s geneMasse fähigkelt J.. 

von innen nach außen ~ !S. w m2 •K 
m --m3 m' m • K w 

Gasbeton 900 0 ,08 72 0,21 0,38 
WD (Harts·chaum) 0,02 0 ,04 0,50 

72 0, 88 .. 
erf. WärmedurchlaBwiderstand nach Tab. 1 1 

0 , 968 
m2 -K 

oder 2- DIN 4108Teit 2 --,. w 
vorh. WärmedurchlaBwidemand des Bauteils 1 0 , 88 m2 - K --(aller Schichten) A w 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
l/C1j 1/CXa 

BaU1elle m2 •K m2 •K 
w w 

Außenwände. Dach 0.1 ~ 0.04· 

•Hinterlüttete Fassaden. zweischalige Flachdächer, 
Dachschrägen, Kehlbalkendecken, Abseitenwände. 0,13 0,08 
Decke zum nicht ausgebauten Dachgescho8 

. -Treppenraumwände. Wände zu unbeheizten 
Räumen, Abseitenwand zum wärmegedämmten 0,13 0,13 
Dachraum 

9Kelle~cken, 0,17 0,17 
Decke über unbeheizten Räumen 

Offene Durchfahrten. 
0,17 0,04 

auskragende Gesc:ho8c:1ecken 

Böden, an Erdreich grenzend 0.17 0 

Wände, an Erdreich grenzend 0.13 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) 

1/Q j m'• KIW 0 , 1 3 -
1/A m2 . KJW 0 ,88 -- ---. 

:\i .,·, 1/1 0. ~ 
11CXa m' •KIW 

~ ~~ 0 , 13 - „ r:~~q ~ 
; ::~ .,, 

) \' 1/lt rrr -KIW 1 , 1 4 
k--'-• 1 w . [:,~ - 0,88 

m~-K 
.) 

1/lt 1 , 1 4 \~ ~ 
5· 

' t '-.--<!rl'I.: .. n o ~✓ -
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 5 

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient 
km max gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für 

' G~bäude mit niedrigen Innentemperaturen. 

Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten km, max 
in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V 

AN km, max1
) 

1/m W/(m2 ,K) 

S0,22 1,35 
0,30 1,18 
0,40 1,06 
0,50 0,99 
0,60 0,94 
0,70 0,91 
0,80 0,89 
0,90 0,87 

a; 1.00 0.85 

') Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu 
ermitteln: 

km, max= 0.71 + ~~ in W/(m2 
• K) w 

m2 •K 

1.40-
·-

1.30- \ 

\ 1.20 -

,1\. 
1,10 -

~ 1.00- /km. max 

0.90- ~ 
1 1 -u.80-

. 

E 
1,;,70- -" Erhöhter Wärmeschutz . . 
0,60-

0,50-

0.40-

0.30-

0.20- 1 1 1 

0.10- 1 ~ rJ;; , 

1 
1 . 

1 1 1 
/:y ;~1 ~~ 

~ "J e) 1 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 ,.o --' I 0.22 AN - m-• , ,,, 
e~ - .. ,, 
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BERECHNUNG ZUM ARBEITSBLATT Bl 

Decke zu unbeheizten Räumen ABl 

Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen: 

cg,osE 
Blatt 63 

k vorhanden • 0,88 W/ (m2 x K) (siehe Arbeitsblatt Bl) 

k m, max. = 0,71 + 0,14 in W/(m2xK) (siehe Arbeitsblatt B5) 
A/V 

Verhältnis A/V 

A 

V 

(~ x 6 m + 3,63 m) x 5,26 m 

= 145,30 mz x 5,60 m 

A/V = 145,30 m2 : 813,68 m3 

k m, max. - 0,71 + 0 1 14 
0,18 

k vorh. < Km, max . 

0,88 < 1 ,49 W / (m2 x K) 

145,30 mz 

813,68 m3 

0, 18 m-1 

l,49 W/ (m2 x K) 
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Nachweissystem zur warmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 1 

Wär,:neschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr . 1 

Bauteil: Decke zu unbehe i z ten Rä1.11Den, AB2 

1. Berechnung des Wärmedurchlaßwiders~andes 1//\: 
1 2 3 4- (2 ·3) 5 6• (3 :5) 

Roh· Dicke flächenbezo- Wärmelelt· s!>. 
Baustoffschichten dichte $ geneMasse fähigkelt). 

von innen nach außen ~ 5 w m2 · K 
m --m3 m2 m • K w 

Blech verna, hlässi t 

WD (Mineralfaser) 0 ,08 0,04 2,0 

Blech v erna hlässi >t 

. 
2 0 

. + 
erf. WärmedurchlaBwiderstand nach Tab. 1 1 0,55 m2 •K 
oder 2- DIN 4108 Tel12 ,.- w 
vorh. WärmedurchlaBwiderstand des Bauteils 1 2 , 0 m2 -K 
(aller Schichten) --,. w 

2 Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
1/0j 1/0a 

Bauteile m'·K m'• K 
w w 

Außenwände. Dach 1 o.1 :r 0.04· 

•Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer. 
Dachschrägen, Kehlbalkendecken. Abseltenwände, 0.13 0,08 
Decke zum nicht ausgebauten 0achgeschoB -- -- 1-

-rreppenraumwände, Wände zu unbeheizten 
Räumen. Abseitenwand zum wärmegedämmten 0.13 0.13 
Dachraum 

..Cel~cken, 0,17 0,17 Decke über unbeheiZten Räumen 

Offene Ourch1ahrten. 0,17 0,04 auskragende Geacho8decken 

Böden, an Erdreich grenzend 0,17 0 

Wändf:. an Erdreich grenzend 0.1 3 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) 

1/Cli m' •KIW --~ ·, 
0 . 13 ~r.l . :-i,t i;:;--~_ 

1//\ m2 · KIW 2 ,00 - 'C ; 
·-t ,,a. m'•KIW ~ c: 

0 -0 A 
~ 

1/k m' · KIW 2 ,21 
1 k•-1 • 

, w 
1 

-~ § 

- 0 ,45 
m~-K 

,., 
1/k 2,21 

jf), t 
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Nachweissystem zur Warmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Decke zu unbeheizten Räumen, AB3 

1. Berechnung des WärmedurchlaBwiderstandes 1/A: 
, 2 3 4-= (2· 3) 5 6-= (3:5) 

Roh- Dicke flächenbezo- Wärrneleit- s/A 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkeitA 

von innen nach außen ~ ~ w m2 -K 
m --m3 m' m•K w 

Estrich 2000 0,04 80 1, 4 0,03 
!>tanJ.betonaecKe :i:'.4UU 0, 18 432 2 , 1 0,09 

WD (Mineralfaser) 0,08 0,04 2,0 
Gipskarton 900 0,012 11 , 25 0,21 0,06 

523,25 2, 18 

♦ 

erf. WärmedurchlaBwiderstand nach Tab. 1 1 
1, 75 m2 · K 

oder 2 - DIN 4108 Tell 2 -- 'N I\ 

vorh. WärmedurchlaBwiderstand des Bauteils 1 2,18 m2 •K 
(aller Schichten) "i.- vr 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
11a; 1/CXa 

Bauteile m2 -K m2 , K 

w w 
Außenwände. Dach 0.13• 0,04• 

*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer. 

1 
Dachschrägen, Kehlbalkendecken, Absettenwände, 0,13 0.08 
Decke zum nicht ausgebauten OachgeschoB 

-Treppenraumwände. Wände zu unbeheiZten 

1 Räumen, Abseitenwand zum wärmegedämmten 0,13 0,13 
Dachraum , 

"Kellerdecken, 0,17 0,17 
Decke über unbehelzten Räumen 

Offene Ourehtahrten, 0,17 0,04 
11uskra99nde Geachoßdecken 

' Böden, an Erdreich grenzend 0.17 O · 

Wände. an Erdreich grenzend 0.13 0 

3. Berechnung des k-Wertes 
(Wärmedurchgangskoeffizient) -

1/CXj m' . KJW 0, 17 -
1/A m' •KfW 2. rs -

/ ,.,_(,\l mit Oif'_ 
m'. KJW ~ 11a8 0, 17 1--·· ;9~ ,·· •l~•II 

_'!!_l '· ,. )f§) 
<,, 

1/k m' .KJW 2 ,5 2 c;!" 

k•-,-• 
, 

1.1 2,52 - 0,39 
1/k m' · K' ) - .,_ .... 

t '\ '-<:~.-:, ) 
' ,::!tr' , ,. , ,.:,"~ 

·---·~ 
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f-:'achweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 1 

Wärmeschutz von Bauteilen 

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 

Bauteil: Decke zu unbeheizten RäU111en, AB4 

1. Berechnung-des WärmedurchlaBwiderstandes 1 / /\: 

l 2 

Roh· 
Baustoffschichten dichte 

von innen nach außen ~ 
· m3 

Stahlbetondecke 2400 
WD (Mineralfaser) 
Gipskarton 900 

erf. Wärmedurchla8widerstand nach Tab. l 
oder 2 - DIN 4108 Teil 2 

3 4s (2 • 3) 

Dicke flächenbezo· 
s gene Masse 

m ~ 
m' 

o, 18 432 
0 , 08 
0 , 012 , 11 , 25 

443 , 25 

5 

Wärmeleit-
fähigkeit >. 

w - -m•K 

2, 1 
0,04 
0 , 21 

m' •K 
w 

~ DBE 

6c: (3:5) 

s/'A 

m' ·K 
w 

0 , 09 
2,00 
0 , 06 

2 , 15 

vorh. WärmedurchlaBwiderstand des Bauteils 
(aller Schichten) 

2, 15 m2 •K "'-t------1 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 

Bauteile 

Außenwände, Dach 

*Hinterlüftete Fassaden, zweischalige Flachdächer, 
Dachschrägen. Kehlbalkendecken, Abseltenwände, 
Decke zum nicht ausgebauten Dachgeschoß 

•rreppenraumwända. Wände zu unbehei%ten 
Räumen, Abseitenwand zum wärmegedämmten 
Dachraum 

"Kellerdecken, 
Decke über unbeheizten Räumen 

Offene Durchfahrten, 
auskragende GeschoBdecken 

Böden, an Erdreich grenzend 

Wände, an Erdreich grenzend 

3. Berechnung.des k·Wertes 
(:Närmedurchgangskoeffizient) 

1/0i m2 
• K/W O , 1 3 

1//\ m'. K/W 2 ' 1.5 

1/CXa m2 
• K/W 

1/k m2 
• K/W 

0 , 08 -

2 , 36 

1/0 i 

m2 •K 
w 

1 0.13· 

0.13 

0,13 

0,17 

0,17 

0,17 

0,13 

1/0 8 

m2 •K 
w 

0.04· 

0.08 

0,13 

0,17 

0.04 

0 

0 

w 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 1. 

Wärmeschutz von Bauteilen . 

Objekt: Sehachthalle, BW.- Nr. 1 

Bauteil : Decke zu unbeheiz t en Räumen, ABS 

1. Berechnung des WärmedurchlaBwiderstandes 1/A: 

1 2 3 4-= (2 · 3) 5 611: (3:5) 

Roh• Dicke flächenbezo· Wärmeleit• sr>. 
Baustoffschichten dichte s gene Masse fähigkeit A 

von innen nach außen ~ ~ w m2 •K 
m3 m m2 m • K w 

Gi ps kar ton 9uu 0 ,03 27 0,21 o, 1, 

WD (Miner alf aser ) 0,08 0,04 1,00 
Gi pskarton 900 0,03 27 0 , 21 0 , 15 

54 1 30 
♦ 

erf. Wärmedurchla8widerstand nach Tab. 1 1 1,076 m2 • K 
oder 2- DIN 4106 Teil 2 -- ~ /1. 

vorh. Wärmed1.1rchla8widerstand des Bauteils 1 1, 30 m2 •K _.,. 
-V (aller Schichten) /1. 

2. Wärmeübergangswiderstände nach DIN 4108 Teil 4 
1/0i 1/0 8 

Bauteile m2 •K m2 •K 
w w 

Außenwände, Dach 0,13" 0,04• 

•Hinterlü1t"l!e f assaden. zweischalige Flachdächer. 
Dachschrägen, Kehlbalkendecken, Abseltenwände, 0,1 3 0,08 
Decke zum nicht ausgebauten OachgeschoB -- ---

-Treppenraumwände, Wände zu unbeheiZten 
Räumen, Abseiten-wand zum wärmegedämmten 0,13 0,13 
Dachraum 

"Kellerdecken, 
0.17 0,17 Decke über unbeheizten Räumen 

Offene Durt:hfahnen, 
0,17 0,04 auskragende Geac:ho8decken 

Böden, an Erdreieh grenzend 0,17 0 

Wände. an Erdreich grenzend 0.13 0 

3: Berechnung des k-Wertes 
0/värmedurchgangskoeffizient) 

1/Qj m' •KJW 0 .1 3 

1//1. m2 . KJW 1 ,30 -

11a. m' •KJW - ,~~~\. 11:7°o" 0 nR ~ • • ; ,1 • ~;;. ...... . ' . . 1 ..... 1/k m' •KJW 1 , 5 1 
k•-,-• 1 w ,:,•, 

0, 66 :'"'(I. <:F - m' - K 1 • iJ ~ 1/lc 1 51 fl 
t ~~ .... 

~ 
'hiv 1'8 
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.Nachweissystem zur Warmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 2 

Energiesparender Wärmesch\ltz von Gebäuden 
·gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG 

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 1 sowie nach Anlage 3 cier Wärmeschutz V -

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 (niedrige Innentemperaturen) 

Nachweis: 

kW · Aw + kF · AF + 0,8 · ko · Ao + 0,5 · kG · AG + kOL · AOL + 0,5 kAB · AAB w 
km-

m2•K A 

Pos. 1 2 3 4 s- (3- 4) 6 7- (5-6) 

..; Fläche 
Wärmedurch-

~ 
C, 

A gangskoeffizient A·k 0 A·k 
~ .ii> Bauteil :::! k :X 

N ::, ctl 

~ 
u.. 

m2 W/(m2
• K) W/K W/K 

w, 342,86 0 ,48 164,57 164,57 

W2 t 13, 95 0 ,57 64,95 64,95 
1 Wand 1 

_W3 67,84 2,9 196,74 196,74 

W 4 

F1 

2 Fenster F2 1 

F3 

Dach. 
o, 

3 Decke zum D2 0,8 
Dachgesch. 

03 

G1 145,3: 0,68 98,82 49,41 

4 
Grundfläche, 

G2 0.5 Kellerdecke 

AB1 145, 3 ~ 0,88 127,89 63,95 

~, 
AB3 178,31 0,39 69,54 34, 77 

Flächen zu AB 4 l 08, 9~ 0,42 45,78 22,89 
6 unbeheizten 0,5 

Räu~ n ABs 65,S~ 0,66 43 , 24 21 ,62 

1.. 168, t ~ • 618,90 
7 km 

~ km= 
618,90 W/(m 2 K) :;;ikm. max - 0,53 
1168, 13 

km. max 
1 aus Art.bl. 

B4 bZW. BS ... 
ent- A Umfassungsfl. 11 68, 13 .;;-;:;..... 1 -< wto,i . 

8 sprechend v umschl. Volumen - - 0.79 - _. km.max-= 0 , 8.8' 

=~ 
Tab.1. An• 

1477,38 m 

lagen, und 3 ] i. Wi rme-
Schutz V ~ 

\ 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 5 

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient 
km, max gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für 

Gebäude mit niedrigen Innentemperaturen. 

Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten km, max 
' in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V 

AN km, max') 

1/m W/(m2 • K) 

!i0.22 1.35 
0,30 1 ,1 8 
0,40 1.06 
0,50 0,99 
0,60 0,94 
0,70 0,91 
0,80 0.89 
0,90 0.87 

i1: 1,00 0,85 
1
) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu 

ermitteln: 
km, max= 0,71 + ~ in W/(m2

: K) w 
m2 •K 

. 

1,40-

1,30- ' \ 1.20-

\. 1.10-

1 ~ /km max 1.00-

~ 
0.90-

1 -
0.80- r-E 
0,70- ~ Erhöhter Wärmeschutz -

t 

0,60 

0,50 - , 
0.40 -

' 
0.30-

1 0.20 - -
0.10-

1 
•' .c /-... 

• ✓• 

~ ~ 
1 ' ' 0.0 0.2 0 .-4 0.6 0,8 1.0 ~ e. ,.) ,:., 

~- . -~ J ~ 

0.22 AN- m·• "' 
7!ts!t 

;; 
. .s· ..... 

,.-,,, 
'-._4r., ' \\ 
~ 11V t1i1 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 2 

: Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden 
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG 

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 1 sowie nach Anlage 3 der Wärmeschutz V -

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1 (normale Innentemperaturen) 

Nachweis: 
kW · Aw + kF · AF + 0,8 · ko · Ao + 0,5 · kG · AG + kDL • AOL+ 0,5 kAB · AAB w 

km'"' 
A m2 -K 

Pos. 1 2 3 4 5= (3 · 4) 6 7 = (5 · 6) 

N Fläche Wärmedurch-
Cl) gangskoeffizient A·k 0 A·k .!!! .D A 

äi Bauteil "' k !,c 
N -~ nl 

u. 
m, Wl(m2 

• K) W/K W/K 

W1 18,75 0,48 9,00 9,00 

1 Wand 
W2 5,20 0,56 2,91 

1 
2,91 

W3 25,32 0,57 14,43 14,43 

W4 

F1 

2 Fenster F2 33,44 1 , 7 5 58,52 1 58 , 52 

F3 

Dach. 
01 

3 Decke zum D2 0.8 
Dachgesch. 

D3 

G1 

4 Grundfläche. G2 12,50 0,-45 5,63 0.5 2,8:> Kellerdecke 

AB1 

~2 12,50 0,45 5,63 2,E.~ 

AB3 50,46 0,39 19,68 9,84 

Flächen zu AB 4 50,46 0,42 21 , 19 10,60 
6 unbeheiZten 0,5 

Räumfn ABS 

110, 94 .. 208,63 
110, 9t 7 km 

km= 0 ,532 W/(m1 · K) Skm, max 
C: . 

---+- 208 , 63 

km, max 
ausArb.bl. 
84 bzw. 85 'f 
ent· A Umfassungsfl. 208,63 

1 ,38 ..!. o ,56 9 w_-=-,-. 
8 sprechend - .. = -+km. max "" V umschl. Volumen m ,v~ KM ~ 

Tab.1. An· 151 , 34 .•.• ~ -
lagen 1 und 3 

1 .• r-:to,, %. 
, C .li,~ ( Wimle- ,t $1 !, 

achutzV . "\ 1 1'· 
~- ~~ Ctliv f-'01 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 4 

Maximaler mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient 
km, max gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG für 

Gebäude mit normalen Innentemperaturen. 

Maximale mittlere Wärmedurchgangskoeffizienten km, max 
in Abhängigkeit vom Verhältnis A/V 

AN km. max') 

1/m W/(m2 
• K) 

:5 0,22 1,20 
0,30 1,00 
0,40 0,86 
0,50 0,78 
0,60 0,73 
0,70 0,69 
0,80 0,66 
0.90 0.63 
1,00 0,62 

~ 1, 10 0.60 

1
) Zwischenwerte sind nach folgender Gleichung zu 

ermitteln: 

w 
km. max= 0,45 + 0,165 · A;V in W/(r..2 · K) 

m· •K 
1.20-

\ 1.10-

\ 1.00-

1\ 1 

0.90-

~ 0,80- Kkm.max 

0.70-

E 1 1 :----....._ .,. 
0.60- Erhöhter Wärmeschutz . 

1 

0,50-

' 
0.40-

0.30 -

0.20 - 1 1 

1 0.10-

; $\~ 
1 '\•' :I"~ . 

0,0 0.2 0,4 0.6 0.8 1.0 , . , .,' if(b ~~ 
0.22 A.N- m- • ~:~ ~ l 

C ~ \ "1 ) 

\ P,; ~ 

4,,, ' '119; '· :;v pe, -
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BERECHNUNG ZUM ARBEITSBLATT B2 

SCHACHTHALLE BY.-Nr. 1 (normale Innenraumtemperaturen) 

k m. max:. 2 0,45 + 0,165 X _1_ 
1,38 

• 0,45 + 0,165 X 0,7246 

„ 0,569 

W/ (m2 x K) 

W / (m2 x K) 

djose 
Blatt 72 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 3 

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden 
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG 

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 2. der Wärmeschutz V-

Objekt: Sehachthalle, BW. -Nr . 1 / Erdgeschoss/Steuerstand 

Nach'Yeis der Wärmedurchgangskoeffizienten für einzelne Außenbauteile 

Pos. 1 2 3 4 5-=(3•4) 6 

,.; Fläche Wärmedurch· max. Wärmedurchgangs· 
.!? 

1) A· k .IJ A gangskoeff. k koeffizienten 'cii Bauteil ... 
N :i 

:,::: m' W/(m2 
• K) W/K W/(m2 

• K) 

Geschoß: km. W+F 
G,.,..dro&· 
fttOtMlnt 

W1 
• 15m• 

1 R 7r:., n ,. o. 
Q "" {~ 1 Wand 

W2 5,20 0,56 2 , 91 
W3 1.20 

W4 12, 75 2,90 36 , 98 i~ - ' 
F1 

♦ 
+15ffi• 

2 Fenster" F2 !~ F3 
1.50 

r 36,70 ♦r 36 ,98 
•t$ffl ♦ 

@TI] 3 km, W+F"" 
36.98 w 

a: 1 , 0 m5-K S 1 ,20 36,70 . 

Dach, D1 
4 Decke zum D2 

Dachgesch. 03 

IT/<Pll 
r rr 

5 ko= 
w 

= m'-K S0.30 . 

6 Decke gegen DL1 
Außenluft DL2 -

D 
r ♦r 

7 kO• - 'f K S0,30 
- m · 
~ 

Kellerdecke G1 
8 Decken.•W*nde G2 12.50 0 45 5.63 

oeo-n Erd•••ch 
G3 

Cl 
r l L , :>U t r :>' t)j 

9 kG =- 5 63 = 0,45 :J!..K :s o.ss 
• t 2 ,50 m • 

Wenoe. Decken AB1 .-_ r,,:t ~ 10 pepen unoer,eIz1e 
Raume AB2 12,50 0 ,45 

V0 
5.63 -~>~ 

r 12,50 rr S,63 
,rq ~ 

~ 
.. :,f • 

-.i:','~ ~ 
11 kG• 5 ,63 .. ~ K S0.55 ~ 0,45 ~ - 12,50 m -

1-- , . - -~~ 
----~ ,v 
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Nachweissystem zur-Wärmeschutzverordnung • Arbeitsblatt B 3 

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden 
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG 

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 2. der Wänneschutz V -

Objekt: Sehachthalle B'W. -Nr. 1 , Ebene + 6, 00 m, R ·003 

NachY!eis der Wärmedurchgangskoeffizienten für einzelne Außenbauteile 
Pos. 2 3 ,4 5- (3 · -4) 6 

~ 
~ Bau1eil 

..; 
Cl) 

.0 
N 

Fläche Wärmedurch· 
A gangskoeff. k 

A·k max. Wärmedurchgangs· 
koeffizienten 

Geschoß: 

1 Wand 

2 Fenster 

, m 
5 

Dach, 
Decke zum 
Dachgesch. 

5 
::.:: 

w, 

r 

o, 

I 

W/K 

12,66 0,57 7,22 

1 3 99 1 • 75 24,48 

26,65 r I .....__3 t_,_7_o__, 

31, 70 W 
km,W+F=---- 1 <: "" ,189 m5-K- 1,20 

26, 65 

ko=----= ~ K :5 0.30 m• 

6 Decke gegen 1--D_L_t ..------------1-------1 
' Außenluft DL2 

I 

7 w 
m:l, K S0,30 

Kellerdecke 
8 . Oecken.•Wande 

oepen Er'tlre,ch 

I ,! ____ _,j ,- I - " ____ __, 

1 kG----- = WK~0.55 
~ m· • 

1 

W■nae.Oecken AB~ 35,48 0,39 13,84 
10 pe~n un1>ene1Ztet----r----+------'----~ 

~ume A84 35 48 0 ·1.,2 1 14 ,90 
r 10,96 ,--r 28,74 1a, 14 ______ __, 

kG -= ---,-o ..... 9-s- • 0 '4 m~ K S 0.55 

W /(m2 • K) 

km, W+F 

1,20 

1.50 

• DBE 

Blatt 74 
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Nachweissystem zur Wärmeschutzverordnung · Arbeitsblatt B 3 

Energiesparender Wärmeschutz von Gebäuden 
gemäß Wärmeschutzverordnung zum EnEG 

- Nachweis nach Anlage 1, Nr. 2. der Wärmeschutz V -

Objekt: Sehachthalle, BW.-Nr. 1., Ebene + 6 , 00 m, R.004 

Nach~eis der Wärmedurchgangskoeffizienten für einzelne Außenbauteile 
Pos. 1 2 3 4 s- (3 · 4) 6 

,-i Fläche Wärmedurch· max. Wärmedurchgangs-
.!! 

Cl) A•k .t::l A gangskoeff. k koeffizienten .ii ... 
N Bauteil ... 

::, 
::.::: m' W/(m2 

• K) W/K W/(m2 
• K) 

Geschoß: km, W+F Grunon6· 
geotnelnt" 

w, •l$ffl• 

1 Wand 
W2 ~ 
W3 12, 66 0,57 7,22 1.20 

~~ W4 

F1 • 1Sm• 

2 Fenster F2 6, /U 1 , 7 :J 11 , / J 

~~ F3 
1,50 

r lY,Jb rr 11:S , ~:J • ,s ,.,. 

rn 3 km. W+F= 
18.95 = 0,98 

w < 1, 20 
19,36 m2•K-

. 

Dach, o, 1 
4 Decke zum D2 

Dachgesch. 03 

fcPil 
r r-I: 

T 
5 ko= = ~ K S0.30 . m • 

6 Decke gegen DL1 ., 
Außenluft DL2 

□ 
r rr ' 

7 kO• 
w = ~S0,30 

. m-

Kellerdecke G1 
8 Decken. •Wande G2 

pegen E111re1ch 
G3 

C 
r 1 1 ~r 

~ 
• 9 = m°';'_ K S 0.55 

Wanae. Decken AB3 14 98 0 . 39 5.84 10 ~ n unDenelZte 
Raume AB4 14,98 0,42 6 ,30. 

~~ rn r ?O QI, ~r 12. 14 • '.{~l!ib'I , , 
kG• 12 14 

0,4 
·w - ~ :5 0.55 !?, 1 29,96 m·• ~· t 1.1 1) .,_,.,,,.., 

~ ~-!!.' 
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9K 4161 ZAC rc LA 0001 03 

1 0 0 Blatt 76 

FLÄCHENBERECHN1JNG ZUM WÄRMESCHUTZNACHWEIS 

GEBÄUDE MIT NIEDRIGEN INNENRAUMTEMPERATUREN 

ERDGESCHOSS 

Gang (HBhe im 4> 5,60 m, an den Seiten 5. 40 m)· 
--

A Wl = (4 lC 6 + 3,63 - 7 , 49) X 5,40 
(6 + 3,63) lC 5,40 
5,26 lC 5,60 
12 X 2 ,40 

Gang - AWl gesamt 

A Fl = 12 lC 3,00 

A Gl = (4 lC 6 + 3,63) X 5,26 

A ABl .. ( 4 X 6 + 3,63 ) X 5,26 

EBENE + 6,00 m 

gesamte Ebene außer R 004 Sehachthauer 

HBhe: 

A Wl 

A Fl 

A W3 

R 003 Anschläger/Steuerstand 

2,38 m 

-= (6,0875 + 5,10 + 0,125 + 12,915 + 
0,24 + 5,26 t 2,50 + 1,70) X 2,38 

=·· 1,00 X 2,00 + 2,38 X 2,8725 

= (1,01 + 1,01 + 0,30 + 5,305 + 0,10 + . 
0,8 + 8,80 + 0,8 + 0,10 + 5,305 + 
1,91) X 2,38 

~ 108,76 m2 
- 52 ,00 m2 
= 29,46 m2 
-= 28,80 m2 

- 219,02 m2 
-=-=-===•=a:=•=a::: 

= 36,00 m2 
•-c::•=•i:•z::::•c:•= 

= 145,33 mz 
===-==•=-==-==x== 

= 145,33 mz 
ccc===•=•2z::=:a::=1: 

80.75 m2 
==-=•=-==-==•=ms== 

8,84 m2 
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• DBE 
HAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA NNNN NN 

91C 4161 uc FC LA 0001 03 

A AB3 

A AB4 

1 0 1 

= ((12,40-0,25-0,12) X (24,14-0 , 25-0,25))
( 0,8 + 0 ,1 + 5,035) X 8,80-
( 0,125 + 2,815) X (5,32 + 0,12)-
( 6,67 x 5,32) c 

= (12,40-0,25-0,12) x (2,32+0,125+5,10)
( 2,815 X 5,10)+ 
(8,80 X (2,21 - 0,80 ) + 
( 0,885 + 2,35 + 1,76 + 2,905) X 

(1,91 + 0,125 + 5,01)-
( 6,67 X 5,32) = 

EBENE + 8,60 m 

Höhe: 3,65 m 

A Wl 

A W3 

A Fl 

A ABS 

= (10, 405 + 0,24 + 5, 26 - 7,00) x 3 ,65+ 
2,90 X 3,65 

= (4,245+0 ,25+1,60+4,60+ l,60+2 , 335)x 
3 , 65 

= (1 , 00 X 2,00) + (7 ,00 X 3 , 00 ) 

= ( 0,15+4,245) X (0,25+1,60+ 4 , 60+ 
1,60+2,335)+ 

( l,40+1,76+0,62) X 5,26 

Blatt 77 

178,31 m2 

108,99 m2 

43,09 m2 

53 , 40 m2 

23 , 00 m2 

65,52 m2 

\ 
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1 0 2 Blatt 78 

GESAMTWERTE 

EG A Wl "' 219 , 02 m2 
Ebene +6,00 m A Wl = 80,75 m2 
Ebene +8,60 m A Wl = 43,09 m2 

A Wl gesamt 342,86 m2 
aa=•===m-==•••= 

EG A Fl - 36,00 m2 
Ebene +6,00 m A Fl = 8,84 m2 
Ebene +8,60 m A Fl = 23 , 00 m2 

A F1 gesamt 67 ,84 . m2 
=s•c==•••=••-== 

Ebene +6,00 m A W3 - 60,55 m2 
Ebene +8,~0 m A W3 = 53,40 m2 

A W3 gesamt 113, 95 m2 
••==-=c~••••==ac 

A Wl = 342,86 mZ 
A W3 - 113,95 mZ 
A F1 = 67,84 mZ 
A Gl = 145,33 m2 
A ABl - 145,33 m2 
A AB3 - 178,31 m2 
A AB4 - 108,99 m2 
A ABS - 65,52 m2 

\. 

ERMITTLUNG DES BEHEIZTEN GEBÄUDEVOLUMENS 

Vl • A Gl x 5 ,60 c 145,33 x 5, 60 813,85 m3 

V2 c A AB3 x 2, 38 = 178,31 x 2 .38 424.38 m3 

V3 = A ABS x 3 ,65 = 65,52 x 3,65 239,15 m3 

V gesamt= Vl + V2 + V3 



NAAN NNNNNNNNNN NNNNNN NNAAANN AANNNA AANN XAAXX AA NNNN N N 

91t 4161 uc FC LA 0001 03 

1 0 3 

GEBÄUDE MIT NORMALEN INNENTEMPERATUREN 

ERD.GESCHOSS 

Steuerstand Raumhöhe: 2.50 m 

A Wl ,. (5,00 + 2,50) X 2,50 
A W2 ... (5,00 + 0,75 + 0,75) 
A F2 = (5,00 + 2,50) X 1,70 
A G2 = 5,00 X 2,50 
A AB2 ,., 5,00 X 2,50 

EBENE + 6,00 m 

Anschläger/Steuerstand R 003 

A W3 = 5,32 X 2,38 
A FZ - (12,40 - 0,12 -0,4 

1,00-2,50) X 2,38 
A AB3 = 6,67 X 5,32 
A AB4 .. 6,67 X 5,32 

Sehachthauer R 004 

A W3 
A F2 
A AB3 
A AB4 

= 5,32 X 2,38 
= 2,815 X 2,38 
• 2,815 X 5,32 
• 2,815 X 5,32 

-

X 0,80 

Raumhöhe: 2,38 m 

2,50-

Raumhöhe: 2,38 m 

-
= 
= .. .. 

= 

= 
= 
= 

"' -
"' .. 

18,75 
5,20 

12,75 
12,50 
12,50 

12,66 

13,99 
35,48 
35,48 

12,66 
6,70 

14,98 
14,98 

• DBE 

Blatt 79 

m2 
. m2 
m2 
m2 
m2 

m2 

m2 
m2 

m2 

m2 

m2 
rn2 
m2 
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• DBE 91C 4161 uc rc LA 0001 03 

1 0 4 Blatt 80 

GESAMTWERTE 

A Wl - .. 18.75 m2 
A W2 .. = 5,20 m2 
A W3 - 12,66 + 12,66 = 25,32 m2 
A F2 = 12,75 + 13,99 + 6,70 = 33,44 m2 
A G2 - = 12,50 m2 
A AB2 - = 12,50 m2 
A AB3 = 35,48 + 14,98 = 50,46 m2 
A AB4 = 35,48 + 14,98 - 50 ,46 m2 

ERMITTLUNG DES BEHEIZTEN .GEBÄUDEVOLUMENS 

Vl = A G2 X 2,50 = 12,50 X 2,50 31,25 m3 

vz e A A.B3 X 2,38 • 50,46 X 2,38 120,09 m3 

V gesamt O Vl + V2 151,34 m3 




